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I.  DATOS DEL SOLICITANTE

EVALUACIÓN DE INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS)

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS 

COESTI S.A.

SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACUERDO AL FORMATO 

Cruces Libert Cesar Domingo

AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF Nro 134 TORE 1 PISO 18

20127765279

YO, CESAR DOMINGO CRUCES LIBERT, IDENTIFICADO CON DNI 07305520, REPRESENTANTE LEGAL DE COESTI S.A. CON RUC 
20127765279 SOLICITO A USTEDES LA REVISION DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS) PARA MODIFICAR Y 
AMPLIAR COMPONENTES AUXILIARES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP "PANSUR” UBICADA EN 
CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B-21B, EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LIMA.

AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF Nro 134 TORRE 1 PISO 18AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF Nro 134 TORRE 1 PISO 18AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF Nro 134 TORRE 1 PISO 18

PLANOS APROBADOS Y PLANOS PROPUESTOS 
ANEXOS 

bmerinog@primax.com.pe996514293

Cruces Libert Cesar Domingo
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I. DATOS GENERALES 

a) Nombre del Proyecto. 

Modificación de la Estación de Servicios. 

b) Nombre del titular o proponente (Persona natural o jurídica). 

COESTI S.A. 

c) Representante legal (adjuntar vigencia de poder actualizado). 

César Domingo Cruces Libert, identificado con DNI 07305520. 

d) Datos de la Consultora (registrada en la DGAAE o en entidad autorizada) o de los 

profesionales especialistas, colegiados y habilitados que han elaborado el proyecto de 

modificación, ampliación o una mejora tecnológica. 

Ricardo Wilfredo Cuadrado Benito           CIP 112107 (Ing. Mecánico) 

Julio César García Vivanco                       CIP 099501 (Ing. Mecánico Electricista) 

e) Ubicación (geográfica y política). 

Carretera Panamericana Sur km 30, Parcela B-21B, Ex Fundo San Pedro, distrito de Lurín, 

provincia y departamento de Lima. 

CUADRO DE DATOS TOPOGRÁFICOS 

VÉRTICE LADO DIST. ESTE NORTE 

A A – B 118.18 294 460.00 8 642 225.00 

B B – C 59.00 294 537.25 8 642 314.43 

C C – D 94.97 294 575.83 8 642 359.12 

D D – E 58.00 294 650.06 8 642 299.88 

E E – F 104.18 294 613.86 8 642 254.53 

F F – A 102.90 294 548.86 8 642 173.10 

Se adjunta plano U-01P: Ubicación y Situación (Propuesto).  

f) Marco Legal. 

− Ley 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

− D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido.  

− D.S. 003-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental para Aire.  

− Decreto Legislativo N° 1278: Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− D.S. 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019: Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 

− D.S. 054-2013-PCM: Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 

administrativos. 

− D.S. 039-2014-EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos. 
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n) Conclusiones del ITS afirmando encontrarse en uno de los supuestos señalados en el artículo 

40 del Decreto Supremo Nº 039-2014-EM. 

Se concluye que las modificaciones de componentes auxiliares de la Estación de Servicios 

generarán impactos ambientales no significativos, dando cumplimiento a lo dispuesto en: 

- Artículo 40° “De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnológicas 

con impactos ambientales no significativos” del D.S. 039-2014-EM “Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, modificado por el D.S. N° 005-

2021-EM. 

- Ítem 4.1 Actividad de Comercialización a través de Establecimientos de Venta al Público de 

Hidrocarburos del Anexo N° 1 “Criterios Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, 

Ampliaciones en las Actividades de hidrocarburos y mejoras tecnológicas con impactos no 

significativos, respecto de actividades que cuenten con certificación ambiental” de la R.M.    

Nº 159-2015-MEM/DM (concordante con el anexo N° 1 del D.S. N° 039-2014-EM). 

- Anexo Nº 2 de la R.M. Nº 159-2015-MEM/DM “Criterios Técnicos de Contenido del Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS), para las actividades de comercialización a través de 

Establecimientos de Venta al Público de Hidrocarburos”. 
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− R.M. 159-2015-MEM/DM: Criterios técnicos para la evaluación de modificaciones, 

ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no significativos, 

respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental. 

− D.S. 023-2018-EM: Modifica el reglamento de Protección Ambiental en las actividades de 

Hidrocarburos. 

− D.S. 002-2019-EM: Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades 

de Hidrocarburos. 

− Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

− Ley N° 28611: Ley General del Ambiente. 

− Decreto Legislativo N° 1055: Modificación de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

− Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM: Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

− Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM: Aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental del Aire 

− Resolución Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM: Aprueba el “Contenido de la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles 

Líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural 

Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas 

Envasadoras de GLP”. 

− Decreto Supremo N° 005-2021-EM: Aprueba la Modificación del Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

g) Antecedentes (Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados; así como, ITS 

aprobados previamente). 

− R.D. N° 262-99-EM/DGH, emitida el 15 de marzo de 1999, aprobó el “Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto de una Estación de Servicios denominada PANSUR”. 

− R.D. N° 571-2007-MEM/AAE, emitida el 04 de julio de 2007, aprobó el “Plan de manejo 

Ambiental del Grifo Pansur”. 

− R.D. N° 735-2007-MEM/AAE, emitida el 17 de setiembre del 2007, aprobó la Declaración de 

Impacto Ambiental para la Ampliación de la Estación de Servicios Pansur. 

− R.D. N° 310-2012-MEM/AAE, emitida el 15 de noviembre del 2012, aprobó la Declaración de 

Impacto Ambiental para la modificación y/o ampliación de la Estación de Servicios e 

Instalación de Gasocentro de GLP para uso automotor.  

− R.D. N° 464-2015-MEM/DGAAE, emitida el 04 de diciembre del 2015, aprobó el Informe 

Técnico Sustentatorio para la modificación y/o ampliación de la Estación de Servicios con 

Gasocentro de GLP para uso automotor.  

− R.D. N° 469-2018-MEM/DGAAE, emitida el 27 de abril del 2018, aprobó el Informe Técnico 

Sustentatorio del proyecto de “Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental de la 

Estación de Servicios Pansur”. 
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− R.D N° 532-2019-MINEM/DGAAH, emitida el 20 de diciembre del 2019, aprobó el Plan de 

Abandono Parcial de la Estación de Servicios Pansur. 

− R.D. N° 064-2020-MINEM/DGAAH, emitida el 11 de febrero del 2020, aprobó el Informe 

Técnico Sustentatorio para la modificación de la Estación de Servicios. 

− R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH, emitida el 12 de febrero del 2021, aprobó el Informe 

Técnico Sustentatorio para la modificación de la Estación de Servicios. 

Notas:  

− La DIA aprobada con R.D. N° 735-2007-MEM/AAE no se ejecutó. 

− Las modificaciones en el Sistema de Combustibles Líquidos y Gasocentro de GLP (materia del 

presente ITS) se plantean sobre la DIA aprobada con R.D. N° 310-2012-MEM/AAE y el ITS 

aprobado con R.D. N° 064-2020-MINEM/DGAAH (modificado con el ITS aprobado con R.D. 

N° 037-2021-MINEM/DGAAH), cabe mencionar que no se han ejecutado las actividades 

contempladas en ambos ITS. 

− Cabe señalar que con R.D. N° 464-2015-MEM/DGAAE se aprobaron modificaciones en el 

Sistema de Combustibles Líquidos, pero se ejecutó parcialmente; se instaló un dispensador de 

Combustibles Líquidos en la Isla N° 4. 

− El presente ITS plantea modificar componentes aprobados por la R.D. N° 064-2020-

MINEM/DGAH y la R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH (a nivel de diseño). 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(IGA) APROBADO 

a) Descripción del área de influencia del proyecto con los componentes aprobados en su IGA, 

acompañado de un mapa y/o plano, debidamente georeferenciado (coordenadas              

UTM WGS 84). 

Área de Influencia 

El área de influencia directa (AID): se encuentra determinada por el área dentro de los límites de 

propiedad de la Estación de Servicios, que es la zona donde se desarrollan las actividades de 

comercialización y atención al público. El área comprendida por el AID es de 11045 m2 (de 

acuerdo al último ITS aprobado). 

El área de influencia indirecta (AII): para determinar el área de influencia indirecta se utilizaron 

los criterios normativos; se considera 50 metros medidos en forma radial desde linderos de la 

Estación de Servicios, teniendo en cuenta el Art. 10 del D.S. 037-2007-EM; dentro del área de 

influencia indirecta no se tiene construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad de centros 

educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas 

militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos 

públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. El 

área comprendida por el AII es de 28981 m2 (de acuerdo al último ITS aprobado). 
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Se adjunta el plano AI-01AV (aprobada con la R.D. N° 464-2015-MEM/DGAAE, y señalando las 

áreas de influencia con la ampliación del proyecto aprobado con el ITS con R.D. N° 037-2021-

MINEM/DGAAH) donde se muestra el AID y AII del proyecto con los componentes existentes. 

ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS (SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN R.D. N° 464-2015-

MEM/DGAAE) 

Área ocupada por la Estación de Servicios: 5231.08 m2. 

Linderos y medidas perimétricas de la Estación de Servicios: 

Por el frente: Carretera Panamericana Sur, con 69.54 m.   

Por la derecha: propiedad de terceros, con 75 m y 28.79 m. 

Por la izquierda: Calle rural, con 100.13 m. 

Por el fondo: propiedad de terceros, con 50.00 m. 

ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS (SITUACIÓN APROBADA SEGÚN                               

R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH) 

Área ocupada por la Estación de Servicios: 11870.76 m2. 

Linderos y medidas perimétricas de la Estación de Servicios: 

Por el frente: Carretera Panamericana Sur, con 102.90 m. 

Por la derecha: propiedad de terceros, con 162.21 m. 

Por la izquierda: Calle rural, con 177.22 m. 

Por el fondo: propiedad de terceros, con 94.97 m. 

ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS (PROPUESTA CON EL PRESENTE ITS) 

Área ocupada por la Estación de Servicios: 11870.76 m2. 

Linderos y medidas perimétricas de la Estación de Servicios: 

Por el frente: Carretera Panamericana Sur, con 102.90 m. 

Por la derecha: propiedad de terceros, con 162.21 m. 

Por la izquierda: Calle rural, con 177.22 m. 

Por el fondo: propiedad de terceros, con 94.97 m. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDIFICACIÓN COMERCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Por la izquierda se tiene la tienda, servicios higiénicos para hombres, servicios higiénicos para 

discapacitados, oficina, cuarto de tableros eléctricos, lavamopa, bóveda, almacén, depósito de 

estación, servicios higiénicos, vestidor mixto, y el cuarto de máquinas y bombas. 
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PATIO DE MANIOBRAS 

En el exterior (patio de maniobras) se tienen tres islas para despacho de combustibles líquidos y 

una isla mixta para despacho de Co.Li. y GLP. Se cuenta con dos techos metálicos sobre las islas.  

Se tienen tres tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, 24000 gal en total. 

Se tiene un tanque para almacenamiento de GLP de 3200 galones de capacidad. 

Se tienen tuberías de descarga, despacho, venteo y recuperación de vapor de combustibles 

líquidos. Se tienen tuberías de descarga, despacho y retorno de vapor de GLP.  

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras), circuitos para: bombas de 

Co.Li, bomba de GLP, dispensadores, iluminación, paradas de emergencia y detectores de fuga. 

Se tienen dos puntos para servicio de aire y agua (por el frente y otro por la derecha). 

La Estación tiene un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 6.00 m por la Carretera 

Panamericana Sur. 

Distribución actual de islas: 

- Isla N° 1: un dispensador para despacho de DB5 S-50. 

- Isla N° 2: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 3: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 4: un dispensador para despacho de GLP y un dispensador para despacho de DB5     

S-50, G90, G95 y G97. 

Distribución actual de tanques para almacenamiento: 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 Diesel B5 S-50 8000 

2 1 Gasohol 90 Plus 4000 

 2 Gasohol 95 Plus 4000 

3 1 Gasohol 97 Plus 4000 

 2 Gasohol 95 Plus 4000 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI. 24000 

 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 GLP 3200 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP 3200 

 

SISTEMA DE AGUA  

El sistema de abastecimiento de agua será del tipo indirecto Cisterna / Equipo de presurización, el 

cual inicia con el llenado de la cisterna destinada para el agua potable, se realizará a través de una 

toma de agua para los camiones cisterna de agua. 
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La cisterna de agua cumple con la finalidad de garantizar el adecuado suministro de agua a todas 

las instalaciones, independientemente de la presión de la red. Es impermeable y de fácil 

mantenimiento.  

En cada baño o servicio se tienen válvulas de compuerta que permitan independizar grupos de 

aparatos, permitiendo la reparación o mantenimiento de un grupo en particular, sin interrumpir el 

servicio a los demás baños. 

SISTEMA DE DESAGÜE 

Los tubos de desagüe son de PVC en la edificación y en el patio de maniobras.  

El desagüe funciona íntegramente por gravedad con una pendiente mínima de 1 %, se tiene 

ubicado convenientemente cajas de registro para permitir un el mantenimiento de las redes. 

En los baños se cuenta con tubos de ventilación necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

aparatos sanitarios sin interferencias.  

Asimismo, se cuenta con registros de piso que permiten dar mantenimiento a las redes. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica a la Estación de Servicios proviene de la red pública es trifásica 

de 220 V con 60 Hz. 

La energía eléctrica es utilizada por la edificación, el sistema de combustibles líquidos, gasocentro 

de GLP, sistemas de seguridad, sistemas de iluminación y sistemas auxiliares. 

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras) que incluye circuitos para: 

iluminación, bombas y dispensadores. 

Plano y/o mapa de ubicación del establecimiento aprobado (en coordenadas UTM WGS 84). 

Se adjunta el plano U-01 (Aprobado), donde se muestra la ubicación de la Estación con la 

ampliación aprobada correspondiente. Asimismo, se adjunta el plano de ubicación U-01P 

(propuesto), donde se muestra los componentes propuestos con el presente ITS. 

Plano de Distribución de las Instalaciones del establecimiento (aprobado). 

Se adjunta plano de distribución general y monitoreo M-01AV (aprobado y vigente), y el plano M-

01A y M-01B (aprobados con la R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH). Muestran la distribución 

general del establecimiento y monitoreo ambiental existente y aprobado, respectivamente. 
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SITUACIÓN APROBADA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS (SEGÚN R.D. N° 037-

2021-MINEM/DGAAH) 

EDIFICACIÓN COMERCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Primer piso: 

Por la izquierda se tiene la tienda, terraza, depósito, servicios higiénicos para mujeres y 

minusválidos, servicios higiénicos para damas, servicios higiénicos para varones, hall, lavamopa, 

depósito de tienda, oficina, depósito de playa, cuarto de tableros eléctricos, cuarto de conteo/MAE, 

bóveda, servicios higiénicos para taxistas, cuarto de máquinas y bombas, vestidor de varones y 

vestidor de mujeres. 

Por la izquierda y hacia el fondo se tiene el Locatario 01; el restaurante que incluye área de mesas, 

cocina, oficina y registro; y un bloque para vestidores para mujeres y varones. 

Por la derecha se tiene el Locatario 02.  

Segundo piso: 

Sobre el Locatario 01 y el restaurante se tienen los ambientes de habitaciones para descanso, 

vestidores para damas con duchas y vestidores para varones con duchas. 

PATIO DE MANIOBRAS 

En el exterior (patio de maniobras) se tienen nueve islas para despacho de combustibles líquidos y 

dos islas para despacho de GLP. Se cuenta con tres techos metálicos para cubrir las islas.  

Se tienen cinco tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, 50000 gal en total. 

Se tiene un tanque para almacenamiento de GLP de 3200 galones de capacidad. 

Se tienen tuberías de descarga, despacho, venteo y recuperación de vapor de combustibles 

líquidos. Se tienen tuberías de descarga, despacho y retorno de vapor de GLP.  

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras) que incluye circuitos para: 

bombas de Co.Li, bomba de GLP, dispensadores, iluminación, paradas de emergencia y detectores 

de fuga. 

Se tienen dos puntos para servicio de aire y agua por el frente. 

La Estación tiene un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 6.00 m por la Carretera 

Panamericana Sur. 

Distribución de islas: 

- Isla N° 1: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 2: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 3: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 4: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 5: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 
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- Isla N° 6: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 7: un dispensador para despacho de GLP. 

- Isla N° 8: un dispensador para despacho de GLP. 

- Isla N° 9: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

- Isla N° 10: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

- Isla N° 11: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

Distribución de tanques para almacenamiento: 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 Gasohol 97 Plus 5000 

 2 Gasohol 90 Plus 5000 

2 1 Gasohol 95 Plus 10000 

3 1 Diésel B5 S-50 10000 

4 1 Diésel B5 S-50 10000 

5 1 Diésel B5 S-50 10000 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI. 50000 

 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 GLP 3200 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP 3200 

 

SISTEMA DE AGUA  

El sistema de abastecimiento de agua será del tipo indirecto Cisterna / Equipo de presurización, el 

cual inicia con el llenado de la cisterna destinada para el agua potable, se realizará a través de una 

toma de agua para los camiones cisterna de agua. 

La cisterna de agua cumple con la finalidad de garantizar el adecuado suministro de agua a todas 

las instalaciones, independientemente de la presión de la red. Es impermeable y de fácil 

mantenimiento.  

En cada baño o servicio se tienen válvulas de compuerta que permitan independizar grupos de 

aparatos, permitiendo la reparación o mantenimiento de un grupo en particular, sin interrumpir el 

servicio a los demás baños. 

SISTEMA DE DESAGÜE 

Los tubos de desagüe son de PVC en la edificación y en el patio de maniobras.  

El desagüe funciona íntegramente por gravedad con una pendiente mínima de 1 %, se tiene 

ubicado convenientemente cajas de registro para permitir un el mantenimiento de las redes. 

En los baños se cuenta con tubos de ventilación necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

aparatos sanitarios sin interferencias.  

Asimismo, se cuenta con registros de piso que permiten dar mantenimiento a las redes. 
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III. PROYECTO DE MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORA TECNOLÓGICA 

MEDIANTE EL ITS 

a) Objetivo y alcance. 

Objetivo: 

- Realizar modificaciones en el Sistema de Combustibles Líquidos.  

- Optimizar las operaciones en la Estación de Servicios mediante la construcción de ambientes 

para locatarios. 

Alcance: 

- Sistema de combustibles líquidos. 

- Edificación administrativa y comercial. 

- Patio de maniobras. 

La ejecución de las modificaciones y ampliaciones tienen impactos positivos; creación de nuevos 

puestos de trabajo y el mejoramiento de los servicios. Cabe mencionar que las modificaciones de 

componentes planteadas se realizan a nivel de diseño respecto de las aprobadas por R.D. N° 037-

2021-MINEM/DGAAH. 

b) Sustentar en qué supuesto se encuentra el proyecto (modificación, ampliación y/o mejora 

tecnológica). 

El ITS presentado se basa en UN SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DE COMPONENTES 

AUXILIARES de la Estación de Servicios con IGA Aprobado.  

En este sentido cabe señalar que las modificaciones y ampliaciones se sustentan por lo         

dispuesto en:  

- Artículo 40° “De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras 

tecnológicas con impactos ambientales no significativos” del D.S. N° 039-2014-EM, 

modificado por el D.S. N° 005-2021-EM. 

- Ítem 4.1 Actividad de Comercialización a través de Establecimientos de Venta al Público de 

Hidrocarburos del Anexo N° 1 “Criterios Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, 

Ampliaciones en las Actividades de hidrocarburos y mejoras tecnológicas con impactos no 

significativos, respecto de actividades que cuenten con certificación ambiental” de la                 

R.M. Nº 159-2015-MEM/DM (concordante con el anexo N° 1 del Decreto Supremo             

N° 039-2014-EM). 

- Anexo Nº 2 de la R.M. Nº 159-2015-MEM/DM “Criterios Técnicos de Contenido del 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS), para las actividades de comercialización a través de 

Establecimientos de Venta al Público de Hidrocarburos”. 
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CON EL PRESENTE ITS SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y EDIFICACIONES 

(MODIFICACIONES A NIVEL DE DISEÑO) 

- Construcción de 01 caja porta tanques para la instalación de 05 tanques para almacenamiento 

de combustibles líquidos e instalación de las bombas de combustibles líquidos. 

- Instalación de tuberías para descarga, despacho, recuperación de vapor y ventilación de los 

tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. 

- Instalación de circuitos eléctricos para las bombas. 

- Modificación de las edificaciones para locatarios. 

SUSTENTO 

ELEMENTO DE 
MODIFICACIÓN  

IGA APROBADA CON                             
R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH 

MODIFICACIÓN                       
PROPUESTA CON EL ITS 

Tanques y bombas para 
Co. Li. 

Se ubican por la zona central de la 
Estación de Servicios, entre las islas. 

Se ubica por el lado derecho central 
de la Estación de Servicios. 

Red de tuberías y circuitos 
eléctricos 

Sistema de Co.Li: descarga,               
despacho, ventilación y RV. 

Instalaciones eléctricas para el 
Sistema de Co.Li. 

Reubicación de la red de tuberías del 
sistema de Co.Li: descarga, despacho, 

ventilación y RV. 

Reubicación de instalaciones 
eléctricas para el Sistema de Co.Li. 

 

Edificación  
Se cuenta con un ambiente para 

locatario por el lado derecho central de 
la Estación. 

Se reubica el locatario del lado 
derecho central de la Estación. 

Se agrega un locatario por la parte 
central de la Estación. 

Nota: 

- Mediante R.D. N° 532-2019-MINEM/DGAAH se aprobó el Plan de Abandono Parcial de la 

Estación de Servicios Pansur correspondiente al sistema de combustibles líquidos existente. 

c) Descripción de las actividades y componentes que propone el ITS, como una modificación, 

ampliación y/o una mejora tecnológica. 

En el “literal h” se realiza la descripción de las actividades correspondientes al ITS para la 

modificación y ampliación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Tanques para almacenamiento  

Los tanques serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio y su instalación será subterránea 

(enterrado), la excavación en que se depositen los tanques debe quedar aislada de elementos o parte 

del terreno que puedan producir corrosión en la superficie del tanque. 
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Se deberá tomar las medidas de seguridad pertinentes para la ejecución de estas tareas, y evitar 

accidentes de obra durante o después de la excavación de la fosa para los tanques.  

Se construirá una base de concreto armado impermeabilizado y un murete de 0.50 m de altura para 

evitar la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas en caso de ruptura o fugas de 

combustibles líquidos.  

Los tanques deberán apoyarse uniformemente sobre una capa de espesor mínimo de 30 cm de 

material inerte, no corrosivo y que no dañe la capa protectora de los tanques. 

Los tanques de combustibles deberán enterrarse y protegerse para resistir los sistemas de carga 

exteriores a que pueda estar sometido. En ningún caso la protección será menor a la cubierta de   

0.45 m de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo del pavimento.   

Bombas de combustible 

Las bombas de impulsión constan de un equipo conjunto bomba-motor de potencia nominal de    

1.5 HP / 2 HP, 220 V y 60 Hz. Disponen de equipo de conexión completo; pasacables, filtro y 

detector de fugas. 

Se ubican en el interior de los tanques, se encargan de impulsar el combustible hasta los 

dispensadores. Provee un flujo constante, longitud variable y velocidad variable. 

Red de tuberías de Co.Li.  

Las tuberías de descarga (D.N. 4”), retorno de vapor (D.N. 3”), despacho (D.N. 2”) y ventilación 

(D.N. 2”) serán de polietileno en los tramos enterrados.  

Los tramos de tuberías dentro de los buzones de las bombas, debajo de los dispensadores y en el 

tramo aéreo de la ventilación serán de acero al carbono Sch-40. 

La conexión de tuberías y accesorios de polietileno se realizarán mediante electrofusión y para la 

unión de las tuberías de acero al carbono se emplearán conexiones roscadas F.N. S-150 (codos, 

uniones, tees, etc).  

Para la conexión de los tramos enterrados con los tramos aéreos se empleará transiciones de PE-AC. 

Para la protección pasiva de las tuberías de acero al carbono (tramos aéreos) se utilizarán pinturas 

adecuadas (de acuerdo a las especificaciones del fabricante).  

Toda llegada de tuberías a los dispensadores contará con su respectiva válvula de cierre de 

emergencia contra impacto.  

Las descargas contarán con conectores, tapas herméticas y contenedores de derrame.   

Las tuberías de ventilación tendrán la pendiente continua mínima de 1.5% hacia los tanques. 

Las tuberías serán enterradas a una profundidad mínima de 0.40 m respecto al nivel del piso 

terminado y serán cubiertas con arena inerte (libre de sales).  
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Ventilación 

Se colocará una válvula de presión y vacío en el terminal de las tuberías de venteo de los gasohol y 

una válvula de venteo abierto en el extremo de la tubería de venteo de Diésel B5; considerando 

una altura de 1.5 m sobre el muro colindante. 

Sistema de detección de fugas 

El detector de fugas es un detector mecánico operado por un pistón para ser instalado únicamente 

en el sistema de bombeo de combustible que opere con una presión de 20 a 50 psi con menos de 

12 pies (3.66 m) de presión estática. Indica automáticamente fallas de la tubería con fuga de por lo 

menos 3 galones por hora (gph) (11.4 litros por hora [lph]) a una presión de 10 psi.  

El detector de fugas indicará tal fuga al restringir la salida del combustible a 3 galones por minuto 

(11.4 litros por minuto) o menos, a una presión de hasta 30 psi para la detección automática de 

fugas en tubería presurizada.  

Después de la instalación, del detector de fugas se debe controlar los niveles de salida del sistema 

para asegurarse de cualquier salida restringida del combustible, señalando una fuga en la línea, sea 

atendida rápidamente. 

El detector empleado será probado y calibrado anualmente.  

Medición 

Los Equipos utilizados para medir el nivel de los combustibles Líquidos (para cada uno de los 

tanques de combustibles líquidos) en todo el rango de altura del tanque tendrán una aproximación 

de un octavo de pulgada (3 mm). 

Prueba de hermeticidad 

Red de Tuberías: las nuevas tuberías serán probadas antes de ser cubiertas con una presión no 

menor de tres libras por pulgada cuadrada (3 lb/pulg2) para la recuperación de vapor y ventilación, 

y de sesenta libras por pulgada cuadrada (60 lb/pulg2) para las de despacho, la presión de prueba 

debe mantenerse durante el tiempo que sea necesario para revisar toda la red de cañerías. Este 

tiempo en ningún caso debe ser inferior a 30 minutos. 

Tanque para Almacenamiento de Combustibles Líquidos: el tanque deberá ser probado en la 

maestranza a la presión de diseño, pero en ningún caso inferior a 15 lb/pulg2. 

El tanque debe ser probado hidráulicamente en terreno en la fosa y antes de ser cubierto con el 

material de relleno a una presión mínima de 69 kPa (0.7 kg/cm2), la que debe mantenerse por lo 

menos una hora para detectar posibles filtraciones. 

Alternativamente, podrá efectuarse esta prueba con aire a una presión manométrica de aire mínima 

de 49 kPa (0.5 kg/cm2), la que deberá mantenerse por un tiempo mínimo de 12 horas. Esta prueba 

debe contemplar las variaciones de temperatura que pueda afectar al aire en el interior del tanque. 
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Instalaciones Eléctricas y Sistemas de Seguridad 

La energía eléctrica se distribuye a través del tablero de barras (TB) que alimenta al tablero de 

combustibles líquidos. El suministro de energía eléctrica se realizará en baja tensión 220 V, 60 Hz. 

Al conjunto de equipos e instalaciones correspondientes se le dotará de los circuitos necesarios, 

cubriendo las necesidades de fuerza (bomba). 

Para todos los circuitos se emplearán cables tipo LSOH. La sección de los conductores será de    

2.5 mm2 para dispensadores y pulsadores de parada de emergencia. La sección de los conductores 

será de 4 mm2 para las bombas. 

Se emplearán tubos de PVC para tramos subterráneos y tubos conduit para tramos aéreos.  

El equipo eléctrico y su instalación cumplirán con las normas vigentes, a falta de éstas cumplirá 

con normas internacionales reconocidas como por ejemplo el Código Nacional Eléctrico (NEC) de 

la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) de EE.UU. 

En lugares donde se almacenen combustibles los equipos e instalaciones eléctricas serán del tipo 

antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables. 

DISTRIBUCIÓN RESULTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDIFICACIÓN COMERCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Primer piso: 

Por la izquierda se tiene la tienda, terraza, depósito, servicios higiénicos para mujeres y 

minusválidos, servicios higiénicos para damas, servicios higiénicos para varones, hall, lavamopa, 

depósito de tienda, oficina, depósito de playa, cuarto de tableros eléctricos, cuarto de conteo/MAE, 

bóveda, servicios higiénicos para taxistas, cuarto de máquinas y bombas, vestidor de varones y 

vestidor de mujeres. 

Por la izquierda y hacia el fondo se tiene el Locatario 01; el restaurante que incluye área de mesas, 

cocina, oficina, registro y cuarto de máquinas; habitación de guardián y recepción. 

Por la derecha se tiene el Locatario 02 y por la parte central se tiene el Locatario 03. 

Segundo piso: 

Sobre el Locatario 01 y el restaurante se tienen los ambientes de habitaciones para descanso, 

vestidores para damas con duchas y vestidores para varones con duchas. 

PATIO DE MANIOBRAS 

En el exterior (patio de maniobras) se tienen nueve islas para despacho de combustibles líquidos y 

dos islas para despacho de GLP. Se cuenta con tres techos metálicos para cubrir las islas.  

Se tienen cinco tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, 50000 gal en total. 

Se tiene un tanque para almacenamiento de GLP de 3200 galones de capacidad. 



 

ESTACIÓN DE SERVICIOS CON                                                                  

GASOCENTRO DE GLP “PANSUR” 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO 

N° Página: 14 de 77 

N° Revisión: 1 

Fecha: 21-11-21 

 

 

Fecha de Emisión Elaboración Revisión Aprobación 

21-11-21 RWCB RWCB JCGV 

 

 

Se tienen tuberías de descarga, despacho, venteo y recuperación de vapor de combustibles 

líquidos. Se tienen tuberías de descarga, despacho y retorno de vapor de GLP.  

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras) que incluye circuitos para: 

bombas de Co.Li, bomba de GLP, dispensadores, iluminación, paradas de emergencia y detectores 

de fuga. 

Se tienen dos puntos para servicio de aire y agua por el frente. 

La Estación tiene un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 6.00 m por la Carretera 

Panamericana Sur. 

Distribución de islas: 

- Isla N° 1: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 2: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 3: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 4: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 5: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 6: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97. 

- Isla N° 7: un dispensador para despacho de GLP. 

- Isla N° 8: un dispensador para despacho de GLP. 

- Isla N° 9: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

- Isla N° 10: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

- Isla N° 11: un dispensador de alto caudal para despacho de DB5 S-50. 

Distribución de tanques para almacenamiento: 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 Gasohol 97 Plus 5000 

 2 Gasohol 90 Plus 5000 

2 1 Gasohol 95 Plus 10000 

3 1 Diésel B5 S-50 10000 

4 1 Diésel B5 S-50 10000 

5 1 Diésel B5 S-50 10000 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI. 50000 

 

Tanque N° Compartimiento  Producto Capacidad (gal.) 

1 1 GLP 3200 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP 3200 

 

SISTEMA DE AGUA  

El sistema de abastecimiento de agua será del tipo indirecto Cisterna / Equipo de presurización, el 

cual inicia con el llenado de la cisterna destinada para el agua potable, se realizará a través de una 

toma de agua para los camiones cisterna de agua. 
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La cisterna de agua cumple con la finalidad de garantizar el adecuado suministro de agua a todas 

las instalaciones, independientemente de la presión de la red. Es impermeable y de fácil 

mantenimiento.  

En cada baño o servicio se tienen válvulas de compuerta que permitan independizar grupos de 

aparatos, permitiendo la reparación o mantenimiento de un grupo en particular, sin interrumpir el 

servicio a los demás baños. 

SISTEMA DE DESAGÜE 

Los tubos de desagüe son de PVC en la edificación y en el patio de maniobras.  

El desagüe funciona íntegramente por gravedad con una pendiente mínima de 1 %, se tiene 

ubicado convenientemente cajas de registro para permitir un el mantenimiento de las redes. 

En los baños se cuenta con tubos de ventilación necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

aparatos sanitarios sin interferencias.  

Asimismo, se cuenta con registros de piso que permiten dar mantenimiento a las redes. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica a la Estación de Servicios proviene de la red pública es trifásica 

de 220 V con 60 Hz. 

La energía eléctrica es utilizada por la edificación, el sistema de combustibles líquidos, gasocentro 

de GLP, sistemas de seguridad, sistemas de iluminación y sistemas auxiliares. 

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras) que incluye circuitos para: 

iluminación, bombas y dispensadores. 

d) Mapa, plano o diagrama de las actividades y componentes aprobados en su IGA; y de las 

actividades que propone en el ITS, a nivel de factibilidad; en escala adecuada donde se 

visualice su contenido en coordenadas UTM DATUM WGS 84. 

Se adjunta: 

 Plano de Monitoreo M-01AV (muestra los puntos de monitoreo aprobados con                

R.D. N° 469-2018-MEM/DGAAE), y Plano de Monitoreo M-01A y M-01B (puntos de 

monitoreo aprobados por R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH). 

 Plano de Ubicación y Situación U-01P, y Planos de Monitoreo M-01AP y M-01BP 

(propuestos con el presente ITS); muestra la distribución de la Estación de Servicios con 

la reubicación de los componentes (a nivel de diseño) propuesta con el presente ITS. 
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e) De ser el caso, indicar los recursos e insumos a requerirse para implementar el ITS; en caso 

involucrar recursos hídricos, precisar la fuente, el volumen, el caudal, su tratamiento y 

disposición final; indicar las coordenadas de ubicación de los puntos de captación y descarga, 

que deberán estar plasmados en el mapa de componentes correspondientes al ITS. 

Mano de Obra: 

En la etapa de modificación se requerirá entre mano de obra calificada y no calificada un promedio 

de 10 personas, componiéndose de 01 Residente, 01 Maestro de Obra, 08 operarios (esta cantidad 

puede variar ligeramente).  

Materiales: 

Obra Civil – Islas, zanjas, losas y buzones. 

 Concreto: 8 m3. 

 Ladrillos: 3 millares.  

 Fierro de construcción 3/8”, 1/2”, 5/8”: 1200 kg. 

 Arena: 30 m3. 

 Afirmado: 9 m3. 

 Planchas y perfiles de acero al carbono: 80 kg. 

Instalaciones Mecánicas de Co.Li: 

 Tuberías de PE D.N. 63 mm: 450 m. 

 Tuberías de PE D.N. 90 mm: 2 m. 

 Tuberías de PE D.N. 110 mm: 90 m. 

 Tuberías Sch-40 D.N. 2”: 42 m. 

 Tuberías Sch-40 D.N. 3”: 6 m. 

 Tuberías Sch-40 D.N. 4”: 12 m. 

 Accesorios roscados S-150 D.N. 2”, 3” y 4”: 60 pzas. 

 Accesorios para conexión de bombas; 06 mangueras y 06 válvulas. 

 Accesorios para conexión de dispensadores; 27 mangueras y 27 válvulas. 

Instalaciones Eléctricas: 

 Tableros eléctricos: 01 para Co.Li. 

 Tubos eléctricos de pvc: 200 m. 

 Tubos eléctricos conduit: 50 m. 

 Accesorios eléctricos de pvc: 60 pzas. 

 Accesorios eléctricos conduit: 60 pzas. 

 Cables eléctricos: 600 m. 
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Equipos y Herramientas: 

 01 Cortadora de pavimento. 

 01 Martillo neumático. 

 01 Excavadora. 

 01 Mezcladora. 

 01 Compactadora. 

 01 Roscadora. 

 02 Amoladoras. 

 02 Máquinas de soldar. 

 01 Equipo para pintado. 

 01 Multímetro. 

 01 kit de llaves manuales. 

 

 

Recurso Hídrico 

Se empleará agua para mitigar la generación del polvo durante las actividades de modificación, 

provendrá de la red existente de agua en la Estación de Servicios, el volumen total será de 3 m3 

aproximadamente. 

Puesto que se trabajará con concreto premezclado, no se requerirá el uso del recurso hídrico para la 

preparación de concreto. 

f) Presentar un cronograma de ejecución y el costo de la modificación, ampliación y/o mejora 

tecnológica. 

Se adjunta cronograma de ejecución de la modificación y ampliación. Se consideran 100 días 

hábiles (incluyendo las modificaciones en el sistema de GLP, aprobado con R.D. N° 037-2021-

MINEM/DGAAH). La fecha de inicio será fijada luego de obtener los permisos y autorizaciones 

correspondientes. 

Se adjunta costo de la modificación, donde se incluye las modificaciones del sistema de GLP, 

aprobado con R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH. 

g) Presentar información actualizada de los componentes ambientales a ser impactados por la 

modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica (indicar la fuente de información 

primaria o secundaria). 

Componente Aire  

Problema Ambiental (Fuente: primaria)  

En cuanto al componente aire; la Estación se ubica en una zona de expansión urbana, se generan 

ruidos debido a que la Carretera Panamericana Sur es altamente transitada pero este fenómeno es 

propio del transporte. 

El ruido generado en la Estación se debe básicamente al funcionamiento del compresor de aire, 

ubicado en un recinto, no se superan los niveles máximos permitidos. 
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Monitoreo de la Calidad del Aire (Fuente: Boletín mensual, Senamhi – julio del 2020) 

El SENAMHI realiza la vigilancia de la calidad del aire en el AMLC a través de una Red de 

Monitoreo Automático de la Calidad Del Aire (REMCA), la cual mide seis de los diez 

contaminantes estipulados en los estándares de calidad ambiental para aire. Cabe resaltar que en 

cada una de las estaciones se cuenta con estaciones meteorológicas automáticas. 

Contaminante Material Particulado 

− Partículas menores a 10 micrómetros (PM10) 

Lima Norte: En la estación Carabayllo, la máxima diaria fue de 103.21 μg/m³, el martes 14 de 

julio. 

Lima Este: En la estación Santa Anita, fue de 54.99 μg/m³, el martes 14 de julio.  

Lima Sur: En la estación Villa María del Triunfo, fue de 163.35 μg/m³, el sábado 04 de julio. 

Lima Centro: En la estación Campo de Martes, la máxima diaria fue de 58.84 μg/m³, el 

martes 14 y en la estación San Borja, se registró 139.95 μg/m³, el martes 14.  

− Partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) 

Lima Norte: En la estación Carabayllo, la máxima diaria fue de 35.72 μg/m³, el martes 14. 

Lima Este: En la estación San Juan de Lurigancho, la máxima diaria fue de 53.44 μg/m³ el 

martes 14 de julio.  

Lima Centro: En la estación Campo de Marte fue de 46.96 μg/m³ y en la estación San Borja 

fue de 35.47 μg/m³, ambos el martes 14 de julio.  

Contaminantes Gaseosos 

− Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Lima Norte: En la estación Carabayllo, la concentración máxima horaria fue de 38.7 μg/m³ el 

sábado 04 a las 13:00 horas; en la estación San Martín de Porres, la máxima fue de 27.5 μg/m³ 

el domingo 26 a las 03:00 horas. 

Lima Este: En la estación Santa Anita fue de 78.4 μg/m³ el lunes 13 a las 11:00 horas; en la 

estación Huachipa fue de 137 μg/m³ el martes 30 a las 09:00 horas. 

Lima Sur: En la estación Villa María del Triunfo fue de 46.60 μg/m³ el domingo 12 a las 

09:00 horas. 

− Ozono Superficial (O3) 

Lima Este: En la estación San Juan de Lurigancho, la concentración máxima fue de 45.29 

μg/m³, en la estación Santa Anita fue de 7.70 μg/m³; ambos el domingo 12 a las 18:00 horas. 

− Monóxido de Carbono (CO) 

Lima Norte: En la estación Carabayllo, la concentración máxima horaria fue de 2042.4 μg/m³ 

el sábado 04 a las 07:00 horas y en la estación San Martin de Porres fue de 968.7 μg/m³ el 

jueves 24 a las 09:00 horas.  
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Conclusiones 

− Las condiciones meteorológicas influyeron en el comportamiento diario y horario de los 

contaminantes del aire en el AMLC durante el mes de julio.  

− Las concentraciones horarias máximas de PM10 mostraron un incremento gradual en las 

estaciones Carabayllo, Santa Anita, San Borja y Campo de Martes, siendo las estaciones de Villa 

María de Triunfo y San Borja los que superaron sus respectivos ECA-aire en algunos días.  

− Con respecto a los contaminantes gaseosos: NO2 y CO no superaron sus respectivos ECAs. 

− El O3 no superó su respectivo ECA-aire. Asimismo, las estaciones de San Juan de Lurigancho y 

Santa Anita registraron las concentraciones más altas en la decadiaria 1. 

Resultados de Monitoreo de la Calidad del Aire (Fuente: Informe de Monitoreo – Primer 

Trimestre del 2020) 

 

 

Resultados de Monitoreo del Ruido Ambiental (Fuente: Informe de Monitoreo – Primer 

Trimestre del 2020) 

Niveles de Ruido Ambiental - Diurno 

 

Niveles de Ruido Ambiental – Nocturno 

 



 

ESTACIÓN DE SERVICIOS CON                                                                  

GASOCENTRO DE GLP “PANSUR” 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO 

N° Página: 20 de 77 

N° Revisión: 1 

Fecha: 21-11-21 

 

 

Fecha de Emisión Elaboración Revisión Aprobación 

21-11-21 RWCB RWCB JCGV 

 

 

Notas:  

- Las concentraciones de Benceno en los puntos G1 y G2, se encuentran por debajo del valor 

establecido en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental del aire. 

- Los valores equivalentes de ruido, registrados en el horario diurno y nocturno, para los 

puntos monitoreados (CR1 y CR2), se reportaron levemente por encima del valor límite 

establecido por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido en zona 

Comercial. El incremento de niveles de ruido es debido a factores externos a la estación, 

debido a que se encuentra rodeada de Avenidas principales, sin embargo, se tomarán las 

medidas preventivas del caso. 

Componente Suelo  

Áreas de Servicios (Fuente: primaria) 

La Estación cuenta con edificaciones e instalaciones que tienen fines comerciales y actividades 

relacionadas a su funcionamiento. 

 Por la izquierda el suelo está ocupado por una edificación de un piso. Se tiene la tienda, 

servicios higiénicos para hombres, servicios higiénicos para discapacitados, oficina, cuarto de 

tableros eléctricos, lavamopa, bóveda, almacén, depósito de estación, servicios higiénicos, 

vestidor mixto, y el cuarto de máquinas y bombas. 

 El suelo donde se propone instalar los tanques para almacenamiento de Co. Li. actualmente 

forma parte del patio de maniobras de la Estación de Servicios, se encuentra pavimentada. 

 El suelo donde se propone instalar los nuevos tramos de la red de tuberías de Co. Li, red de 

tuberías de GLP y los circuitos eléctricos (subterráneos) actualmente forma parte del patio de 

maniobras (se encuentra pavimentada) y área libre (terreno natural) de la Estación de 

Servicios. 

Componente Socioeconómico (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 

Lurín al 2021) 

Equipamiento Educativo: 

Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento educativo desarrollado en el Diagnóstico 

Integral Participativo, y de los cálculos de requerimientos según las proyecciones poblacionales; se 

concluye que para Educación Básica Regular en el corto plazo (año 2012) existirá una demanda de 

31349 matrículas; en el mediano plazo (2016) de 54151 matrículas y en el largo plazo (año 2021) 

de 107236 matrículas. Para educación Superior al Largo Plazo (2021) existirá un total de demanda 

de 48448 matrículas. 

Para educación Superior se estima una demanda para el Corto Plazo de 14163 matrículas, para el 

Mediano Plazo de 24466 matrículas y para el Largo Plazo de 48448 matrículas. 
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Equipamiento de Salud 

Requerimientos de Centros de Salud: Para una mejor atención en el servicio de salud, en el Corto 

Plazo se propone la reubicación del Centro de Salud I-4 – Hospital Materno Infantil, fuera del área 

central del distrito; así también se propone el mejoramiento de la infraestructura existente, con la 

finalidad de mejorar su capacidad y calidad de atención. Al contarse con 3 centros de salud no es 

necesario incrementar. 

En el Mediano Plazo se deberá implementar la capacidad de atención con 1 nuevos Centro de 

Salud, ubicados en áreas en proceso de consolidación y expansión urbana; y para el 2021 deberán 

implementarse 5 nuevos Centros de Salud en las áreas de expansión urbana. 

Sistema de Agua Potable 

Se determinará el abastecimiento de agua potable para el área urbana existente y para área de 

expansión sobre la Pampa de Lurín, a fin de brindar un servicio eficaz y eficiente con calidad para 

el consumo de la población. El cálculo de agua potable se determina de acuerdo a la hipótesis de 

crecimiento poblacional que determina para el año 2021 una población aproximada de 321000 

habitantes, así como se ha tomado en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El análisis determina que para el abastecimiento de agua de la población del distrito se necesita 

670 l/s para abastecer la zona residencial; de los cuales 208 lts/seg corresponden al abastecimiento 

del área urbana existente y 462 l/seg. Lo que determina que para lograr dicha dotación se 

requerirán de mayores captaciones de agua, la que no podrá ser abastecida por el sistema de La 

Atarjea ni por mayores Pozos Tubulares; para dicha dotación se deberá tener en cuenta el proyecto 

de Desalinización de Agua de Mar - Santa María y su implementación de una planta 

desalinizadora de agua de mar, que pueda abastecer a la zona residencial e industrial. 

Sistema de Alcantarillado 

La cobertura del sistema de alcantarillado está dividida en un sistema para el área urbana existente 

y la población proyectada por densificación, y otro sistema para el área de expansión urbana al 

norte de la prolongación de la Av. Pachacútec.  

El sistema de alcantarillado debe estar en correlación al sistema de agua potable, por su capacidad. 

Conforme al Censo de población y Vivienda del año 2007, el sistema predominante sigue siendo el 

vertimiento de las aguas servidas el pozo séptico o pozo ciego con un total de 6494 viviendas, 

mientras que 6180 viviendas cuentan con conexión a la red pública atendiendo a una población de 

27712 hab., se estima que al 2012 el servicio no se ha elevado, por tanto, para el análisis de la 

propuesta se estima como referente lo señalado en el Censo del 2007. 
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Sistema de Recojo de Residuos Sólidos y Limpieza Pública 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala entre las atribuciones de las Municipalidades en 

materia de población, salud y saneamiento ambiental, que las Municipalidades tienen bajo su 

responsabilidad el manejo de los residuos sólidos que se generan en la ciudad, que va desde la 

recolección domiciliaria, transporte y hasta su disposición final en un relleno sanitario. 

La Municipalidad de Lurín dirige este servicio a través de la Gerencia de Servicios Comunales, 

por medio de la Sub Gerencia de Medio Ambiente.  

Por otra parte, para normar los procedimientos y fiscalizar las acciones a nivel nacional, se cuenta 

con el apoyo de la Dirección General de Saneamiento Ambiental – DIGESA, del Ministerio de 

Salud. 

Se estima que al año 2021 la evacuación diaria del distrito de Lurín será de 22.8 TM/día. 

Para lo cual se tiene el relleno sanitario de Portillo Grande el que tiene una concesión de 20 años 

adicionales al presente, a cargo de la empresa RELIMA. Asimismo, se deberá planificar un relleno 

sanitario a largo plazo posterior a los 20 años. 

Tipo de Zonificación (Fuente: Certificado de Parámetros Urbanísticos)  

La Estación de Servicios cuenta Zonificación ZTE (Zona de Tratamiento Especial). 

Cabe señalar que la Zonificación correspondiente a la actividad (Estación de Servicios) es 

Comercial. 

h) Identificación y evaluación de impactos. 

Identificar las actividades que pueden causar impactos. 

Etapa de Construcción: 

Obra Civil y Estructuras Metálicas 

• Trabajos preliminares: cercado y señalización del área de trabajo. 

Se instalará el cerco perimetral consistente en paneles metálicos de 1.50 m de altura, 

conectados unos a otros mediante alambres, cada 6.0 m se instalarán soportes. 

En los paneles se colocará la señalización correspondiente: preventiva, reglamentaria, 

ambiental, informativa. 

• Movimiento de Tierras: 

− Edificaciones: corte, demolición y excavación. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento para dar lugar a las 

edificaciones. Para la demolición del pavimento se emplearán martillos neumáticos: 

maquinaria pesada (bob cat) y rotomartillo. La excavación será realizada con maquinaria 

pesada (bob cat) y algunas zonas de difícil acceso con herramientas manuales. 
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− Cajas porta tanques y buzones: corte, demolición y excavación. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento para dar lugar a las 

cajas porta tanques y buzones. Para la demolición del pavimento se emplearán martillos 

neumáticos: maquinaria pesada (bob cat) y rotomartillo. La excavación será realizada con 

maquinaria pesada (bob cat) y algunas zonas de difícil acceso con herramientas manuales. 

− Instalaciones subterráneas (instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas): corte, 

demolición y excavación. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento para dar lugar a las 

zanjas correspondientes a las instalaciones subterráneas. Para la demolición del 

pavimento se emplearán martillos neumáticos: maquinaria pesada (bob cat) y 

rotomartillo. La excavación será realizada con maquinaria pesada (bob cat) y algunas 

zonas de difícil acceso con herramientas manuales.  

− Relleno y compactación de las cajas porta tanques y zanjas. 

Se rellena colocando en capas: arena inerte y seca, material seleccionado proveniente de 

la misma excavación y afirmado. Se emplearán volquetes para el traslado del material de 

relleno. 

La compactación en la fosa porta tanques y zanjas de instalaciones subterráneas, se 

realizará con medios mecánicos (compactadora) y medios manuales (pisón). 

− Eliminación de desmonte y material excedente. 

Contempla la carga con maquinaria o manual de los escombros, transporte con volquete 

desde el sitio de demolición hasta la escombrera o sitio de disposición de los escombros 

resultantes de la actividad. 

Toda vez que se pueda optimizar el material de desmonte podrá reutilizarse como parte 

de la misma actividad. 

Asimismo, toda vez que haya material excedente se contemplará el traslado y su 

disposición final mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) 

autorizada. 

• Obras de Concreto: 

− Edificaciones: encofrado y vaciado de concreto. 

Los encofrados y sus soportes serán adecuadamente arriostrados, y serán lo 

suficientemente impermeables para impedir pérdidas de concreto. 

El concreto a emplear para las edificaciones será premezclado, transportado en camiones 

mezcladores.  
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El proceso de vaciado se efectuará en una operación continua, o en capas de espesor tal 

que el concreto no sea depositado sobre otro que ya ha endurecido lo suficiente como 

para originar la formación de juntas o planos de vaciado. 

− Cajas porta tanques y buzones: encofrado y vaciado de concreto. 

Los encofrados y sus soportes serán adecuadamente arriostrados, y serán lo 

suficientemente impermeables para impedir pérdidas de concreto. 

El concreto a emplear será premezclado, transportado en camiones mezcladores.  

El proceso de vaciado se efectuará en una operación continua, o en capas de espesor tal 

que el concreto no sea depositado sobre otro que ya ha endurecido lo suficiente como 

para originar la formación de juntas o planos de vaciado. 

− Instalaciones subterráneas (instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas): 

vaciado de concreto (resane de pavimento). 

Para cubrir las zanjas correspondientes a las instalaciones subterráneas. El concreto a 

emplear será premezclado, transportado en camiones mezcladores. El proceso de vaciado 

se efectuará en operación continua. 

• Acabados y Pintura. 

En la etapa final se utilizarán acabados según se requiera y se aplicarán pinturas empleando 

una compresora de aire y sopletes. 

Instalaciones Mecánicas 

• Arenado, pintado, roscado e instalación de tuberías. 

Las tuberías serán arenadas y pintadas en taller del contratista. La mayoría de roscas serán 

ejecutadas en taller. Para la instalación de las tuberías, en las zonas indicadas se procederá 

con la habilitación (corte a medida), roscado e instalación. Se empleará cortadora, roscadora 

y herramientas manuales. 

• Pruebas de hermeticidad de tanques y tuberías. 

Antes de ser cubiertas las tuberías se someterán a una presión de prueba por un tiempo 

determinado, se empleará aire o nitrógeno como fluido de prueba, se aplicará agua jabonosa 

en las uniones para probar si existen fugas. 

Los tanques serán probados en la fosa, antes de ser cubiertos con el material de relleno, se 

empleará aire como fluido de prueba. 

• Montaje y conexión de tanques y bombas. 

Los tanques serán instalados en una fosa porta tanques. Se empleará un camión para el 

traslado de los tanques y grúa para el montaje. 
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Las bombas de combustibles líquidos serán instaladas (unión roscada) sobre el lomo del 

tanque correspondiente, dentro de un buzón. Se realizará manualmente. 

Instalaciones Eléctricas 

• Instalación de tubos de PVC / Conduit para circuitos eléctricos (paradas de emergencia, 

iluminación, etc). 

Se utilizarán para todas las instalaciones y servicios tanto en interiores como exteriores pues 

brindan mayor protección contra contactos mecánicos. La instalación se realizará 

manualmente. 

• Instalación de tubos de PVC / Conduit para data. 

Se utilizarán para todas las instalaciones y servicios tanto en interiores como exteriores pues 

brindan mayor protección contra contactos mecánicos. La instalación se realizará 

manualmente. 

• Instalación de cables para circuitos eléctricos (bombas, paradas de emergencia, etc). 

Los cables para los circuitos eléctricos serán de cobre electrolítico. La instalación se realizará 

manualmente. 

• Instalación de cables 

Para data, para la comunicación de los sistemas informáticos o electrónicos se instalarán 

cables de data. La instalación se realizará manualmente. 

Pruebas de Funcionamiento 

Se verificará el correcto funcionamiento de los equipos (tanques, bombas), y red de tuberías. 

Se emplearán herramientas manuales. La duración será de unas horas. 

Etapa de Operación: 

• Ingreso de vehículos transportadores de combustibles. 

En coordinación con el personal de la Estación los que vehículos que transportan el 

combustible ingresarán y se estacionarán en el área de tanques asignada. 

• Descarga y almacenamiento de combustibles. 

Se procederá a determinar el volumen a descargar. 

Se conectarán las pinzas de descarga a tierra a la cisterna y mediante una manguera se 

conectará por un extremo a las válvulas de descarga y por otro extremo a la toma de carga de 

los tanques, se conectará también la manguera para retorno de vapor. 

Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se verificará que el volumen 

descargado sea el correcto, se desconectan las mangueras, se cierra la toma de carga y retorno 

de vapor, se quitan las pinzas de descarga a tierra y se retira la cisterna. 
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• Despacho de combustibles líquidos. 

Una vez que el vehículo arriba a la estación de servicios, apaga el motor y solicita al 

despachador el abastecimiento de combustible. El despachador procederá a cargar el tanque 

del vehículo utilizando las mangueras y pistolas que están conectadas a los dispensadores.  

• Servicios auxiliares (limpieza de superficies, equipos e instalaciones). 

Corresponde a la limpieza del patio de maniobras, servicios complementarios, otros. 

Etapa de Mantenimiento: 

• Cambio de aceites, empaquetaduras, correas, filtros, rodamientos, sellos, válvulas y contactos 

entre otros. 

En la revisión del sistema (semestralmente) se realizará el cambio de componentes según se 

requiera. Se emplearán herramientas manuales. 

• Desarme, limpieza y control de válvulas. 

El personal responsable (semestralmente) realizará la inspección y el mantenimiento de 

las válvulas. Se emplearán herramientas manuales. 

• Lubricación de rodamientos de motores eléctricos. 

En la revisión del sistema (semestralmente) se realizará el cambio de componentes según se 

requiera. Se emplearán herramientas manuales. 

• Verificación de hermeticidad de líneas. Purga y limpieza de filtros. 

Con frecuencia mensual se revisarán las uniones, se purgará y se hará limpieza de los filtros, 

cambio de cartuchos. Se realizará el cambio de componentes según se requiera. Se emplearán 

herramientas manuales. 

• Pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Con frecuencia semestral se realizarán pruebas del funcionamiento de los equipos. Se 

emplearán herramientas manuales. 

• Control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios y válvulas instaladas en forma 

aérea y sus soportes. 

Con frecuencia semestral se realizará la revisión de la pintura para renovar la protección de 

los tramos aéreos de tuberías. Se empleará compresora de aire y soplete. 

• Revisión y limpieza de los tableros eléctricos. 

Mantenimiento preventivo (semestral) a los tableros eléctricos, incluye inspección el cual 

consiste en la revisión física, limpieza general, apriete de conexiones. Se emplearán 

herramientas manuales. 
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• Mantenimiento de tanques y bombas. 

Se realizarán las tareas de mantenimiento con frecuencia semestral. Se realizará el cambio de 

componentes según se requiera. Se emplearán herramientas manuales. 

Mantenimiento de Componentes: 

No requiere modificación del estudio ambiental la renovación de equipos que cumplan la misma 

función y cuenten con las mismas características establecidas en su Estudio Ambiental o 

Instrumento de Gestión Ambiental Complementario. En caso el Estudio Ambiental o Instrumento 

de Gestión Ambiental Complementario aprobado no contemple las características del equipo que 

se pretende renovar, el Titular debe considerar todas las características del equipo instalado (ver 

Art. 42-A.4 del D.S. N° 005-2021-EM). 

La renovación de componentes (tanques, bombas, tuberías y otros) se realizará considerando las 

características descritas en el literal c, ítem III, del presente ITS. 

Etapa de Abandono: 

• Trabajos preliminares: cercado y señalización del área de trabajo. 

Se instalará el cerco perimetral consistente en paneles metálicos de 1.5 m de altura, 

conectados unos a otros mediante alambres, cada 6.0 m se instalarán soportes. 

En los paneles se colocará la señalización correspondiente: preventiva, reglamentaria, 

ambiental, informativa. 

• Demolición, corte y excavación. 

Demolición de edificaciones, corte y demolición de pavimento en zona de tanques tuberías e 

instalaciones eléctricas, excavación en zona de tanques tuberías e instalaciones eléctricas. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento. Para la demolición de 

se emplearán martillos neumáticos: maquinaria pesada (bob cat) y rotomartillo. La 

excavación será realizada con maquinaria pesada (bob cat) y algunas zonas de difícil acceso 

con herramientas manuales.  

• Limpieza, desgasificación de los tanques, bombas y tuberías.  

Para la limpieza y desgasificación de los tanques, bombas y tuberías de Co.Li. se empleará 

agua y detergente industrial.  

• Retiro de tanques, bombas y tuberías. 

Para el retiro de los tanques se empleará una grúa y las bombas serán retiradas empleando 

herramientas manuales. 

Para el traslado de los tanques y equipos se empleará un camión. 
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Identificar los factores o componentes y aspectos ambientales del entorno 

susceptibles de ser impactados. 

Etapa de Construcción: 

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido                                                      

por el uso paneles metálicos y martillos. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Generación de material 

particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido a 

las actividades de excavación de zanjas y cajas, corte y 

demolición de pavimento, manipuleo de los materiales, 

relleno y compactación de zanjas y fosas.

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 

combustión (empleo de equipos y maquinaria motorizados).

Generación de ruido

Alteración de los niveles base del ruido por:                                                  

Operación de maquinaria y vehículos motorizados.                                                         

Trabajos de demolición y compactación.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por el desmonte producto 

de las excavaciones y demolición.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Generación de material 

particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido al 

manipuleo de los materiales.

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 

combustión (empleo de equipos y maquinaria motorizados).

Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los equipos y maquinaria motorizados. 

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por el desmonte producto 

del material excedente.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes.  

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Manipulación de 

productos químicos

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 

solventes o pinturas. 

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Trabajos preliminares: 

Cercado y señalización                                 

del área de trabajo.

Aire 

Suelo 

Suelo

Obras de Concreto:                               

Edificaciones, cajas porta 

tanques, buzones e 

instalaciones 

subterráneas: encofrado 

y vaciado de concreto.                             

Acabados y Pintado

Movimiento de tierras:                               

Edificaciones, cajas porta 

tanques, buzones e 

instalaciones 

subterráneas: corte, 

demolición y excavación.                                                                                                                                            

Relleno y compactación 

de las cajas porta 

tanques y zanjas.                                                       

Eliminación de desmonte 

y material excedente.

Suelo

Aire 

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Generación de ruido
Alteración de los niveles del ruido por el empleo de 

herramientas para el corte, armado e instalación. 

Manipulación de 

productos químicos

Alteración de la calidad del suelo producto                                  

del derrame de solventes o pinturas. 

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                         

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por el uso de gases                                            

para las pruebas de presión.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los equipos y maquinaria motorizados. 

Suelo
Derrame de 

combustible o lubricante

Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pegamentos, solventes. 

Manipulación de 

productos químicos

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 

pegamentos, solventes, etc. 

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con solventes, envases de pegamentos, 

restos de tubos de PVC, conduit, etc.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Suelo 
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por restos de cables, 

revestimientos, cintas aislantes, etc.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por                                           

emisiones gaseosas.

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                   

derrame de combustibles.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                            

trapos impregnados con combustibles.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Pruebas de 

funcionamiento.

Instalación de tubos de 

PVC / conduit para 

circuitos eléctricos y data.

Suelo 

Pruebas de hermeticidad 

de tanques y tuberías.

Montaje y conexión de 

tanques y bombas.

Aire 

Suelo

Instalación de cables 

para circuitos eléctricos y 

cables para data.

Aire 

Arenado, pintado, 

roscado e instalación de 

tuberías. Suelo 
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Etapa de Operación: 

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisiones de los                           

escapes de los camiones cisterna.

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por                                           

emisiones gaseosas.

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                   

derrame de combustibles.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                            

trapos impregnados con combustibles.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por                                         

emisiones gaseosas.

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisiones                    

gaseosas de vehículos que se abastecen.

Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido por                                                            

funcionamiento de la bomba.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                                     

derrame de combustibles.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                        

trapos impregnados con combustible.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire 
Generación de material 

particulado
Alteración de la calidad del aire debido al polvo.

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por residuos                          

sólidos no peligrosos. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Servicios Auxiliares 

(limpieza de superficies, 

equipos e instalaciones).

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES

Ingreso de vehículos 

transportadores de 

combustibles.

Aire 

Aire 

Descarga y 

almacenamiento                                       

de combustibles. Suelo

Despacho de 

combustibles.

Aire 

Suelo
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Etapa de Mantenimiento: 

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                    

trapos impregnados con solventes, aceites, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos 

volátiles como pinturas y solventes. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                  

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc.  

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                    

derrame de lubricantes.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena,                             

waipe y trapos impregnados con grasa y aceites. 

Aire Emisión de gases Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Suelo 
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena, waipe 

y trapos impregnados con grasa y aceites. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos 

volátiles como pinturas y solventes. 

Suelo 
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                 

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES

Aire 

Cambio de aceites, 

empaquetaduras, correas, 

filtros, rodamientos, sellos, 

válvulas y contactos                  

entre otros.

Desarme, limpieza y 

control de válvulas.

Aire 

Lubricación de rodamiento 

de motores eléctricos.
Suelo

Verificación de 

hermeticidad de líneas. 

Purga y limpieza de filtros.

Pruebas de 

funcionamiento de los 

equipos.

Control de la pintura de la 

totalidad de tuberías, 

accesorios y válvulas 

instaladas en forma aérea 

y sus soportes.
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como solventes. 

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                  

trapos impregnados con solventes, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Mantenimiento de                                   

tanques y bombas.

Aire 

Revisión y limpieza de 

los tableros eléctricos.

 

Etapa de Abandono: 

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido                                                      

por el uso paneles metálicos y martillos. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Generación de material 

particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido a 

las actividades de excavación y manipuleo de los materiales.

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisiones de los 

escapes          de los equipos motorizados utilizados.

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 

vibraciones por los equipos empleados en los trabajos de 

demolición.

Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los vehículos motorizados. 

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por el desmonte producto 

de las excavaciones y demolición.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Calidad de Aire Alteración de la calidad del aire por la desgasificación.

Suelo
Generación de residuos 

sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con combustibles, etc. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los vehículos motorizados. 

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal).

Trabajos preliminares: 

Cercado y señalización                                 

del área de trabajo.

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES

Generación de ruido

Retiro de los tanques, 

bombas y tuberías.

Limpieza, desgasificación 

de los tanques, bombas y 

tuberías.

Demolición, corte y 

excavación (demolición 

de edificaciones, corte y 

demolición de pavimento 

en zona de tanques 

tuberías e instalaciones 

eléctricas, excavación en 

zona de tanques tuberías 

e instalaciones 

eléctricas).

Aire 

Suelo
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Evaluación de Impactos 

La evaluación de impactos se realiza considerando la afectación del medio físico, biótico 

y social. Ver literales “i” y “j” del presente ITS. 

Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales. 

La evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados se realizó a través de 

la aplicación de la metodología de CONESA (versión 2010), que utiliza los siguientes 

parámetros: Naturaleza (N), intensidad (IN), extensión (EX), momento (MO), 

persistencia (PE), reversibilidad (RV), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto (EF), 

periodicidad (PR) y recuperabilidad (MC).  

(Grado de Destrucción)*

- Baja o mínima 1

- Impacto beneficioso + - Media 2

- Impacto perjudicial - - Alta 4

- Muy alta 8

- Total 1 12

(Area de Influencia) (Plazo de manifestación)

- Puntual 1 - Largo Plazo 1

- Parcial 2  - Medio Plazo 2

- Amplio o Extenso 4 - Corto Plazo 3

- Total 8 - Inmediato 4

- Critico (+4) - Crítico (+4)

- Fugaz o Efimero 1 - Corto Plazo 1

- Momentaneo 1  - Medio Plazo 2

- Temporal o transitorio 2 - Largo Plazo 3

- Pertinaz o Persistente 3 - Irreversible 4

- Permanente y Constante 4

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)

(Permanencia del Efecto) (Reconstrucción    por medios naturales)

NATURALEZA
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- Sin Sinergismo o Simple 1 - Simple 1

- Sinergismo moderado 2 - Acumulativo 4

- Muy sinergico 4

-Indirecto o Secundario 1 - Irregular (Aperiódico y Esporádico)*** 1 1

- Directo o Primario 4 - Periódico o Regularida Intermitente 2

- Contínuo 4 4

- Recuperable de manera inmediata 1

- Recuperable a corto plazo 2 I  = ± (3 IN +  2EX + MO + PE + RV 

- Recuperable a medio plazo 3 + SI + AC + EF + PR + MC)

- Recuperable a largo plazo 4

- Mitigable, sujstituible y compensable 4

- Irrecuperable 8

(Reconstrucción por medios humanos) (Grado de manifestación cualitativa del efecto)

(Incremento progresivo)(Potenciación de la manifestación)**

SINERGIA (SI)

EFECTO (EF)

RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I)

PERIODICIDAD (PR)

ACUMULACION (AC)

(Relación causa - efecto) (Regularidad de la manifestación)

 

(*) Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas 

correctoras, la Intensidad se referirá al Grado de Construcción, Regeneración o Recuperación del 

medio afectado. 

(**) Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultanea de dos 

o más acciones, en vez de potenciar el grado de manifestación de la suma de los efectos que se 

producirían si las acciones no actuaran simultáneamente, presenten un debilitamiento del mismo, 

la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, disminuyendo el valor de la 

importancia del impacto. 

(***) En los casos, en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los 

impactos irregulares (a periódicos y esporádicos), se les designará un valor superior a lo 

establecido pudiendo ser (4). 
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La escala de relevancia se detalla a continuación: 

Rango de 

Importancia

Nivel del                      

Impacto (I)

Relevancia del                        

Impacto

I < 25 Leve

25 ≤ I < 50 Moderado

50 ≤ I ≤ 75 Severo

I > 75 Crítico

No significativo (ns)

Significativo (s)

 

Matriz de Identificación de Impactos potenciales productos de la Modificación, ampliación 

y/o una mejora tecnológica. 

Se adjunta las matrices de Identificación y Evaluación de Impactos Potenciales para las Etapas de 

Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono (Anexos 01, 02, 03 y 04). 

Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, incluyendo los impactos 

acumulativos y sinérgicos. 

Se adjunta matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Potenciales Identificados, 

incluyendo los impactos acumulativos y sinérgicos (Anexos 01, 02, 03 y 04). 

Etapa de Construcción 

Impactos al Aire  

• Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido a las actividades de excavación 

de fosa, zanjas, corte y demolición de pavimento, manipuleo de los materiales, relleno y 

compactación de fosa y zanjas. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones de los escapes de los equipos motorizados 

utilizados. 

• Alteración de los niveles base del ruido por operación de los vehículos motorizados. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido a los trabajos de corte y demolición del 

pavimento. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido a las vibraciones por los equipos empleados 

en los trabajos de demolición y compactación. 

• Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos volátiles como pinturas, 

pegamentos y solventes. 

• Alteración de la calidad del aire por humo de la soldadura. 

• Alteración de la calidad del aire, uso de gases para las pruebas de presión. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas. 
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Impactos al Suelo 

• Alteración de la calidad del suelo por el desmonte producto de las excavaciones, demolición 

y material excedente. 

• Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de combustibles, lubricantes, pinturas 

o solventes. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con solventes, 

aceites, envases de pegamentos, pinturas, etc.  

• Alteración de la calidad del suelo por restos de tubos de PVC, conduit, etc. 

• Alteración de la calidad del suelo por retazos perfiles, colillas de soldadura, retazos de 

planchas, etc. 

• Alteración de la calidad del suelo por restos de cables, revestimientos, cintas aislantes, etc. 

Impactos Socioeconómicos 

• Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo para la 

modificación y ampliación. 

Etapa de Operación 

Impactos al Aire  

• Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas durante la descarga. 

• Alteración de la calidad del aire debido al polvo. 

• Alteración de los niveles base del ruido; operaciones de camiones cisterna. 

Impactos al Suelo 

• Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de combustibles. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con 

combustibles. 

• Alteración de la calidad del suelo por residuos sólidos. 

Impactos Socioeconómicos 

• Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo para la 

modificación y ampliación. 
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Etapa de Mantenimiento  

Impactos al Aire  

• Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos volátiles como pinturas y 

solventes debido al desarme, limpieza y control de válvulas. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas debido a la verificación de 

hermeticidad de líneas, y purga y limpieza de filtros. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas debido a las pruebas de 

funcionamiento de los equipos. 

• Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos volátiles como pinturas y 

solventes debido al control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios y válvulas 

instaladas en forma aérea y sus soportes. 

• Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos volátiles como solventes 

debido a la revisión y limpieza de los tableros eléctricos. 

• Alteración de la calidad del aire por evaporación de productos volátiles como pinturas y 

solventes debido al mantenimiento de tanques. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido al desarme, limpieza y control de válvulas. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido a las pruebas de funcionamiento de los 

equipos. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido al mantenimiento de tanques. 

Impactos al Suelo 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con solventes, 

aceites, etc; debido al cambio de aceites, empaquetaduras, correas, filtros, rodamientos, 

sellos, válvulas y contactos entre otros. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con solventes, 

pinturas, etc; debido al desarme, limpieza y control de válvulas. 

• Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de lubricantes debido a la lubricación 

de rodamientos. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena, waipe y trapos impregnados con 

grasa y aceites debido a las pruebas de funcionamiento. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con solventes, 

pinturas, etc; debido al control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios y válvulas 

instaladas en forma aérea y sus soportes. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con solventes, 

etc; debido a la revisión y limpieza de los tableros eléctricos. 
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Impactos Socioeconómicos 

• Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo para la 

modificación y ampliación. 

Etapa de Abandono  

Impactos al Aire  

• Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido a las actividades de excavación, 

corte, demolición y manipuleo de los materiales debido al corte y demolición de pavimento, 

excavación en zona de tuberías e instalaciones eléctricas. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones de los escapes de los equipos motorizados 

utilizados en el corte y demolición de pavimento, excavación en zona de tuberías e 

instalaciones eléctricas. 

• Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido la demolición de pavimento, 

desmontajes y retiro de instalaciones electromecánicas y otros. 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones de los escapes de los equipos motorizados 

utilizados en la demolición de estructuras, desmontaje, retiro de instalaciones 

electromecánicas, coberturas, estructuras metálicas y otros. 

• Alteración de la calidad del aire por la desgasificación. 

• Alteración de los niveles base del ruido debido a las vibraciones por los equipos empleados 

en los trabajos de demolición. 

• Alteración de los niveles base del ruido por el uso paneles metálicos y martillos. 

• Alteración de los niveles del ruido por operación de los vehículos motorizados durante las 

actividades de excavación, corte, demolición y manipuleo de los materiales debido al corte y 

demolición de pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías de Co.Li. e instalaciones 

eléctricas. 

• Alteración de los niveles base del ruido por operación de los vehículos motorizados durante 

la demolición de estructuras, desmontaje, retiro de instalaciones electromecánicas y otros. 

• Alteración de los niveles base del ruido por operación de los vehículos motorizados durante 

el retiro de los tanques, bombas y tuberías. 

Impactos al Suelo 

• Alteración de la calidad del suelo por el desmonte producto de las                                

excavaciones y demolición debido al corte y demolición de pavimento, excavación en zona 

tanques, tuberías de Co.Li. e instalaciones eléctricas. 

• Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de combustibles o lubricantes durante 

el corte y demolición de pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías de Co.Li. e 

instalaciones eléctricas. 
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• Alteración de la calidad del suelo el desmonte producto de la demolición, desmontaje durante 

la demolición de estructuras y techos, desmontaje, retiro de instalaciones electromecánicas, 

coberturas, estructuras metálicas y otros. 

• Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de combustibles o lubricantes durante 

la demolición de estructuras, desmontaje, retiro de instalaciones electromecánicas, estructuras 

metálicas y otros. 

• Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con 

combustibles, etc; durante la limpieza y desgasificación de los tanques, bombas y tuberías. 

Impactos Socioeconómicos 

• Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo para la 

modificación y ampliación. 
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Realizar una comparación entre los impactos identificados en su IGA aprobado con los 

identificados en el ITS. 

Los impactos identificados en el IGA (ITS aprobado con R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH) no 

son muy diferentes a los que se identificaron con el presente ITS para la etapa de construcción, 

operación, mantenimiento y abandono; cabe mencionar que con el ITS se propone realizar 

modificaciones y ampliaciones menores, los mismos generaran impactos ambientales no 

significativos. 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 
IGA APROBADO CON R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
CON EL PRESENTE ITS 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS AL AIRE  

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo 
debido a las actividades de excavación de zanjas, corte y 
demolición de pavimento, manipuleo de los materiales, 
relleno y compactación de zanjas y fosas. 

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido 
a las actividades de excavación de zanjas, corte y 
demolición de pavimento, manipuleo de los materiales, 
relleno y compactación de zanjas y fosas. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 
combustión por empleo de equipos motorizados. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 
combustión por empleo de equipos motorizados. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los equipos y maquinarias motorizados. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los equipos y maquinarias motorizados. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a los 
trabajos de corte y demolición del pavimento. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a los 
trabajos de corte y demolición del pavimento. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
vibraciones por los equipos empleados en los trabajos de 
demolición y compactación. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
vibraciones por los equipos empleados en los trabajos de 
demolición y compactación. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas, pegamentos y 
solventes. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas, pegamentos y 
solventes. 

Alteración de la calidad del aire por humo de la soldadura. Alteración de la calidad del aire por humo de la soldadura. 

Alteración de la calidad del aire, gas inerte para                     
pruebas de presión. 

Alteración de la calidad del aire, gas inerte para                     
pruebas de presión. 

Alteración de la calidad del aire por                                         
emisiones gaseosas de Co.Li. 

Alteración de la calidad del aire por                                         
emisiones gaseosas de Co.Li. 

IMPACTOS AL SUELO  

Alteración de calidad del suelo por el desmonte producto 
de las excavaciones, demolición y material excedente. 

Alteración de calidad del suelo por el desmonte producto 
de las excavaciones, demolición y material excedente. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
combustibles, lubricantes, pinturas o solventes. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
combustibles, lubricantes, pinturas o solventes. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, aceites, envases de 
pegamentos, pinturas, restos de tubos PVC, conduit, etc. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, aceites, envases de 
pegamentos, pinturas, restos de tubos PVC, conduit, etc. 

Alteración de la calidad del suelo por retazos perfiles, 
colillas de soldadura, retazos de planchas, etc. 

Alteración de la calidad del suelo por retazos perfiles, 
colillas de soldadura, retazos de planchas, etc. 

Alteración de la calidad del suelo por restos de cables, 
revestimientos, cintas aislantes, etc. 

Alteración de la calidad del suelo por restos de cables, 
revestimientos, cintas aislantes, etc. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 
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IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 
IGA APROBADO CON R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
CON EL PRESENTE ITS 

ETAPA DE OPERACIÓN 

IMPACTOS AL AIRE  

Alteración de la calidad del aire por                                           
emisiones gaseosas de Co.Li. durante la descarga y 
despacho. 

Alteración de la calidad del aire por                                           
emisiones gaseosas de Co.Li. durante la descarga y 
despacho. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 
combustión de los camiones cisterna de Co.Li. y los 
vehículos que se abastecen. 

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 
combustión de los camiones cisterna de Co.Li. y los 
vehículos que se abastecen. 

Alteración de la calidad del aire debido al polvo. Alteración de la calidad del aire debido al polvo. 

Alteración de los niveles base del ruido; operaciones de 
los camiones cisterna, funcionamiento de los vehículos 
que se abastecen. 

Alteración de los niveles base del ruido; operaciones de los 
camiones cisterna, funcionamiento de los vehículos que se 
abastecen. 

IMPACTOS AL SUELO  

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame 
de combustibles. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
combustibles. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con 
waipe, trapos impregnados con combustibles. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con combustibles. 

Alteración de la calidad del suelo por residuos                          
sólidos. 

Alteración de la calidad del suelo por residuos                          
sólidos. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento 
del nivel de empleo para la modificación y ampliación. 

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 
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IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 
IGA APROBADO CON R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
CON EL PRESENTE ITS 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

IMPACTOS AL AIRE  

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
desarme, limpieza y control de válvulas. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
desarme, limpieza y control de válvulas. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas 
debido a la verificación de hermeticidad de líneas, y purga 
y limpieza de filtros. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas 
debido a la verificación de hermeticidad de líneas, y purga 
y limpieza de filtros. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas 
debido a las pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas 
debido a las pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios 
y válvulas instaladas en forma aérea y sus soportes. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios 
y válvulas instaladas en forma aérea y sus soportes. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como solventes debido a la revisión y 
limpieza de los tableros eléctricos. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como solventes debido a la revisión y 
limpieza de los tableros eléctricos. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
mantenimiento de tanques, bombas y dispensadores. 

Alteración de la calidad del aire por evaporación de 
productos volátiles como pinturas y solventes debido al 
mantenimiento de tanques y bomba. 

Alteración de los niveles base del ruido debido al 
desarme, limpieza y control de válvulas. 

Alteración de los niveles base del ruido debido al desarme, 
limpieza y control de válvulas. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de los niveles base del ruido debido al 
mantenimiento de los tanques, bombas y dispensadores. 

Alteración de los niveles base del ruido debido al 
mantenimiento de los tanques y bombas. 

IMPACTOS AL SUELO  

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, aceites, etc; debido al 
cambio de aceites, empaquetaduras, correas, filtros, 
rodamientos, sellos, válvulas y contactos entre otros. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, aceites, etc; debido al 
cambio de aceites, empaquetaduras, correas, filtros, 
rodamientos, sellos, válvulas y contactos entre otros. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
desarme, limpieza y control de válvulas. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
desarme, limpieza y control de válvulas. 
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IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 
IGA APROBADO CON R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
CON EL PRESENTE ITS 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

IMPACTOS AL SUELO  

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
lubricantes debido a la lubricación de rodamientos. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
lubricantes debido a la lubricación de rodamientos. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena, 
waipe y trapos impregnados con grasa y aceites debido a 
las pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena, 
waipe y trapos impregnados con grasa y aceites debido a 
las pruebas de funcionamiento de los equipos. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios 
y válvulas instaladas en forma aérea y sus soportes. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
control de la pintura de la totalidad de tuberías, accesorios 
y válvulas instaladas en forma aérea y sus soportes. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, etc; debido a la 
revisión y limpieza de los tableros eléctricos. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, etc; debido a la 
revisión y limpieza de los tableros eléctricos. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
mantenimiento de los tanques, bombas y dispensadores. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con solventes, pinturas, etc; debido al 
mantenimiento de los tanques y bombas. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 
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IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 
IGA APROBADO CON R.D. 037-2021-MINEM/DGAAH 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
CON EL PRESENTE ITS 

ETAPA DE ABANDONO 

IMPACTOS AL AIRE  

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo 
debido a las actividades de corte y demolición de 
pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo 
debido a las actividades de corte y demolición de 
pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de los 
escapes de los equipos motorizados utilizados en el corte 
y demolición de pavimento, excavación en zona de 
tuberías e instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del aire por emisiones de los 
escapes de los equipos motorizados utilizados en el corte 
y demolición de pavimento, excavación en zona de 
tuberías e instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del aire por la limpieza y 
desgasificación. 

Alteración de la calidad del aire por la limpieza y 
desgasificación. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
vibraciones por los equipos empleados en los trabajos de 
demolición. 

Alteración de los niveles base del ruido debido a las 
vibraciones por los equipos empleados en los trabajos de 
demolición. 

Alteración de los niveles base del ruido por el uso paneles 
metálicos y martillos. 

Alteración de los niveles base del ruido por el uso paneles 
metálicos y martillos. 

Alteración de los niveles del ruido por operación de los 
vehículos motorizados durante las actividades de 
excavación, corte, demolición y manipuleo de los 
materiales debido al corte y demolición de pavimento, 
excavación en zona de tanques, tuberías de Co.Li. e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de los niveles del ruido por operación de los 
vehículos motorizados durante las actividades de 
excavación, corte, demolición y manipuleo de los 
materiales debido al corte y demolición de pavimento, 
excavación en zona de tanques, tuberías de Co.Li. e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los vehículos motorizados durante la demolición de 
pavimento, desmontaje, retiro de instalaciones 
electromecánicas y otros. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los vehículos motorizados durante la demolición de 
pavimento, desmontaje, retiro de instalaciones 
electromecánicas y otros. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los vehículos motorizados durante el retiro de los tanques, 
bombas, dispensadores y tuberías. 

Alteración de los niveles base del ruido por operación de 
los vehículos motorizados durante el retiro de los tanques, 
bombas y tuberías. 

IMPACTOS AL SUELO  

Alteración de la calidad del suelo por el desmonte 
producto de las excavaciones y demolición debido al corte 
y demolición de pavimento, excavación en zona de 
tuberías e instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del suelo por el desmonte 
producto de las excavaciones y demolición debido al corte 
y demolición de pavimento, excavación en zona de 
tuberías e instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
combustibles o lubricantes durante el corte y demolición 
de pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del suelo producto del derrame de 
combustibles o lubricantes durante el corte y demolición 
de pavimento, excavación en zona de tanques, tuberías e 
instalaciones eléctricas. 

Alteración de la calidad del suelo producto del desmonte 
producto de la demolición, desmontajes, retiro de 
instalaciones electromecánicas y otros. 

Alteración de la calidad del suelo producto del desmonte 
producto de la demolición, desmontajes, retiro de 
instalaciones electromecánicas y otros. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con combustibles, etc; durante la 
limpieza, desgasificación de tanques y tuberías. 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 
trapos impregnados con combustibles, etc; durante la 
limpieza, desgasificación de tanques y tuberías. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 

Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del 
nivel de empleo para la modificación y ampliación. 
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i) Implementación de los Planes o Programas de Manejo Ambiental que conlleven para cada uno de los impactos identificados en la modificación, ampliación 

y/o mejora tecnológica; así como, las medidas y acciones de seguimiento y control (monitoreo). 

Etapa de Construcción: 

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido                                                      

por el uso paneles metálicos y martillos. 

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. 

Evitar la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en 

horario diurno, considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta 

respecto a la noche.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

material particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo 

debido a las actividades de excavación de cajas, zanjas, 

corte y demolición de pavimento, manipuleo de los 

materiales, relleno y compactación de zanjas.

Se humedecerá el terreno (para evitar el levantamiento de material particulado) previo al 

inicio de las actividades y durante la ejecución de la obra; se utilizarán cubiertas de 

protección para el material de desmonte generado, se colocará cerco perimetral en la zona 

de trabajos.

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable). 

Se implementarán señaléticas tales como "Mantener los motores apagados durante la 

espera".

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de 

reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 

combustión (empleo de equipos y maquinaria 

motorizados).

Emisión de gases

Alteración de los niveles base del ruido por:                                                  

Operación de maquinaria y vehículos motorizados.                                                         

Trabajos de demolición y compactación.

Generación de ruido

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Trabajos preliminares: 

Cercado y señalización                                 

del área de trabajo.

Aire 

Movimiento de tierras:                               

Edificaciones, cajas porta 

tanques, buzones e 

instalaciones 

subterráneas: corte, 

demolición y excavación.                                                                                                                                            

Relleno y compactación 

de las cajas porta 

tanques y zanjas.                                                       

Eliminación de desmonte 

y material excedente.
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- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Una parte los residuos generados producto de la actividad de demolición serán 

almacenados (sacos de material resistente) sobre la losa de concreto, en un área delimitada 

y señalizada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 

003-2013-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA con la finalidad de que ellos 

sean reutilizados en el relleno de las excavaciones. Corresponde señalar que los sacos 

serán cubiertos con un plástico a fin de que se evite la dispersión de polvo.

- El desmonte restante será transportado mediante una EO-RS autorizada y posteriormente 

sean dispuestos en un relleno de seguridad. Serán almacenados temporalmente dentro de 

la zona de trabajo y cubierta con plástico (para evitar polvo fugitivo) por un periodo no mayor 

a 5 días.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

residuos sólidos

- Alteración de la calidad del suelo por el desmonte 

producto de las excavaciones y demolición.                                                                                                 

- Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes.

Suelo

Movimiento de tierras:                               

Edificaciones, cajas porta 

tanques, buzones e 

instalaciones 

subterráneas: corte, 

demolición y excavación.                                                                                                                                            

Relleno y compactación 

de las cajas porta 

tanques y zanjas.                                                       

Eliminación de desmonte 

y material excedente.
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Generación de 

material particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo 

debido al manipuleo de los materiales.

Se humedecerá el terreno previo a las actividades, se utilizarán cubiertas de protección para 

el material, se colocará cerco perimetral.

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable). 

Se implementarán señaléticas tales como "Mantener los motores apagados durante la 

espera".

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de 

reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

- Alteración de la calidad del suelo por el desmonte                                                                                   

producto del material excedente.                                                                                                 

- Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes.  

Generación de 

residuos sólidos
Suelo

Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los equipos y maquinaria motorizados. 

Emisión de gases

Generación de ruido

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de 

combustión (empleo de equipos y maquinaria 

motorizados).

Aire 

Obras de Concreto:                               

Edificaciones, cajas porta 

tanques, buzones e 

instalaciones 

subterráneas: encofrado 

y vaciado de concreto.                                         
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de pintado. Mantener cerrado los 

recipientes de pinturas y solventes que pudieran producir emisiones. 

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

residuos sólidos

- Alteración de la calidad del suelo producto                                         

del derrame de solventes o pinturas.                                                                                                      

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con 

waipe, trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Acabados y Pintado Suelo 
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por generación de 

humo. 
Se empleará proceso de soldadura TIG para minimizar la emisión de humo.

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. 

Evitar la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en 

horario diurno, considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta 

respecto a la noche.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Alteración de los niveles del ruido por el empleo de 

herramientas para el corte, armado e instalación. 
Generación de ruido

Alteración de la calidad del suelo producto                                  

del derrame de solventes o pinturas.                                                               

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                         

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Generación de 

residuos sólidos

Arenado, pintado, 

roscado e instalación de 

tuberías.

Suelo 

Aire 
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por el uso de gases                                            

para las pruebas de presión.
Se empleará aire o un gas inerte (nitrógeno).

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de 

reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Suelo

Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los vehículos motorizados. 
Generación de ruido

Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes. 

Derrame de 

combustible o 

lubricante

Aire 

Pruebas de hermeticidad 

de tanques y tuberías.

Montaje y conexión de 

tanques y bombas.
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pegamentos, solventes. 

Mantener cerrado los recipientes de productos volátiles y almacenarlos siempre bajo área 

techada o con sombra. 

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

- Alteración de la calidad del suelo producto                                          

del derrame de pegamentos, solventes, etc.                                                                                                                               

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con 

waipe, trapos impregnados con solventes, envases de 

pegamentos, restos de tubos de PVC, conduit, etc.

Generación de 

residuos sólidos
Suelo 

Instalación de tubos de 

PVC / conduit para 

circuitos eléctricos y data.
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- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

residuos sólidos

Alteración de la calidad del suelo por restos de cables, 

revestimientos, cintas aislantes, etc.
Suelo 

Instalación de cables 

para circuitos eléctricos y 

cables para data.
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Con un explosímetro se realizarán mediciones a fin de evitar la formación de mezclas 

explosivas que pueden afectar al personal y desencadenar en un amago de incendio.

Se verificará el correcto funcionamiento de los equipos que pudieran producir emisiones 

gaseosas antes de su uso, se empleará el explosímetro. En caso de existir fugas se 

detendrán las pruebas.                                  

Se mantendrán cerradas las conexiones y recipientes que pudieran producir emisiones 

gaseosas.                                                                

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de 

reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

- Alteración de la calidad del suelo producto del                   

derrame de combustibles.                                                                 

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con 

waipe, trapos impregnados con combustibles.

Generación de 

residuos sólidos

Alteración de los niveles base del ruido.Generación de ruido

Alteración de la calidad del aire por                                           

emisiones gaseosas.
Emisión de gases

Suelo

Aire 

Pruebas de 

funcionamiento.
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Etapa de Operación: 

Los camiones cisterna serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehiculos contarán con 

certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable). 

Se implementarán señaléticas tales como "Mantener los motores apagados durante la 

espera".

Los camiones cisterna serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos contarán con 

certificado de inspección técnica vehiculrar (inspección favorable) a fin de reducir el nivel de 

ruido.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Ingreso de vehículos 

transportadores de 

combustibles.

Alteración de la calidad del aire por emisiones de los                           

escapes de los camiones cisterna.
Emisión de gases

Alteración de los niveles base del ruido.Generación de ruido

Aire 

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por                                           

emisiones gaseosas.
Se instalará un sistema de recuperación de vapores.

Los camiones cisterna serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos contarán con 

certificado de inspección técnica vehiculrar (inspección favorable) a fin de reducir el nivel de 

ruido.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon y se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención mediante señaléticas.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos a diario 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

- Alteración de la calidad del suelo producto                                    

del derrame de combustibles.                                                                                              

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con                                                                           

waipe, trapos impregnados con combustibles.

Generación de residuos 

sólidos

Alteración de los niveles base del ruido.Generación de ruido

Descarga y 

almacenamiento                                       

de combustibles.

Suelo

Aire 
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por                                         

emisiones gaseosas.
Se realizará la revisión y mantenimiento semestral de las mangueras y conectores.

Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por emisiones                    

gaseosas de vehículos que se abastecen.

Se exigirá la revisión y mantenimiento de motores de los vehículos. Se implementarán 

señaléticas y/o indicaciones tales como "mantener los motores apagados durante la espera 

para ser atendidos".

Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido por                                                            

funcionamiento de los vehículos que se abastecen.

Las bombas serán instaladas dentro de un buzón. La empresa mantendrá el nivel de ruido 

debajo de los niveles máximos permisibles adquiriendo bombas con baja emisión de ruido.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos a diario 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Despacho de 

combustibles.

Aire 

- Alteración de la calidad del suelo producto                                     

del derrame de combustibles.                                                                                         

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con                                                                

waipe, trapos impregnados con combustible.

Generación de residuos 

sólidos
Suelo
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Aire 
Generación de material 

particulado
Alteración de la calidad del aire debido al polvo.

Se humedecerá el terreno (para evitar la generación de material particulado) previo a los 

trabajos de limpieza.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

Socioeconómico
Generación de empleo 

temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Servicios Auxiliares 

(limpieza de superficies, 

equipos e instalaciones).

Alteración de la calidad del suelo por                                      

residuos sólidos domésticos (no peligrosos). 

Generación de residuos 

sólidos
Suelo
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Etapa de Mantenimiento: 

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Cambio de aceites, 

empaquetaduras, 

correas, filtros, 

rodamientos, sellos, 

válvulas y contactos                  

entre otros.

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                    

trapos impregnados con solventes, aceites, etc. 

Generación de 

residuos sólidos
Suelo
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Mantener cerrado los recipientes de productos volátiles y almacenarlos siempre bajo área 

techada o con sombra. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. 

Evitar la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en 

horario diurno, considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta 

respecto a la noche.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Desarme, limpieza y 

control de válvulas.

Aire 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                  

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc.  

Generación de 

residuos sólidos
Suelo
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- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Aire Emisión de gases Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas. 

Usar equipos que se encuentren dentro del check list de equipos funcionales. Se deberá 

comprobar el correcto funcionamiento de los equipos antes de uso y anotar en el check list 

de encontrarse en buen estado de funcionamiento. Mantener cerrado las conexiones y los 

recipientes de productos volátiles pudieran producir emisiones.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Verificación de 

hermeticidad de líneas. 

Purga y limpieza de 

filtros.

Suelo

Lubricación de 

rodamiento de motores 

eléctricos.

- Alteración de la calidad del suelo producto                                     

del derrame de lubricantes.                                                                           

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con                                        

arena, waipe y trapos impregnados con grasa y aceites. 

Generación de 

residuos sólidos
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Emisión de gases Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas. 

Usar equipos que se encuentren dentro del check list de equipos funcionales. Se deberá 

comprobar el correcto funcionamiento de los equipos antes de uso y anotar en el check list 

de encontrarse en buen estado de funcionamiento. Mantener cerrado las conexiones y los 

recipientes de productos volátiles pudieran producir emisiones. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. 

Evitar la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en 

horario diurno, considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta 

respecto a la noche.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos a diario 

mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Alteración de la calidad del suelo por contacto con arena, 

waipe y trapos impregnados con grasa y aceites. 

Generación de 

residuos sólidos
Suelo 

Aire 

Pruebas de 

funcionamiento de los 

equipos.
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Mantener cerrado los recipientes de productos volátiles y almacenarlos siempre bajo área 

techada o con sombra. 

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

residuos sólidos
Suelo 

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                 

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 

Control de la pintura de la 

totalidad de tuberías, 

accesorios y válvulas 

instaladas en forma 

aérea y sus soportes.
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Aire Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como solventes. 

Usar equipos que se encuentren dentro del check list de equipos funcionales. Se deberá 

comprobar el correcto funcionamiento de los equipos antes de uso y anotar en el check list 

de encontrarse en buen estado de funcionamiento. Mantener cerrado los recipientes de 

productos volátiles pudieran producir emisiones. 

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Suelo
Generación de 

residuos sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe,                  

trapos impregnados con solventes, etc. 

Revisión y limpieza de 

los tableros eléctricos.
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Emisión de gases
Alteración de la calidad del aire por evaporación de 

productos volátiles como pinturas y solventes. 

Mantener cerrado los recipientes de productos volátiles y almacenarlos siempre bajo área 

techada o con sombra. 

Generación de ruido Alteración de los niveles base del ruido.

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. 

Evitar la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en 

horario diurno, considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta 

respecto a la noche.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

residuos sólidos

Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con solventes, pinturas, etc. 
Suelo

Mantenimiento de 

tanques y bombas.

Aire 
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Etapa de Abandono: 

Aire Generación de ruido
Alteración de los niveles base del ruido                                                      

por el uso paneles metálicos y martillos. 

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. Evitar 

la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en horario diurno, 

considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta respecto a la noche.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Generación de 

material particulado

Alteración de la calidad del aire por el polvo fugitivo debido 

a las actividades de excavación y manipuleo de los 

materiales.

Se humedecerá el terreno (para evitar el levantamiento de material particulado) previo al inicio 

de las actividades y durante la ejecución de la obra; se utilizarán cubiertas de protección para el 

material de desmonte generado, se colocará cerco perimetral en la zona de trabajos.

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar contarán con 

certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable). 

Se implementarán señaléticas tales como "Mantener los motores apagados durante la espera".

Se emplearán únicamente herramientas manuales dando cumpliendo a una programación 

(horario para el uso de las herramientas de manera progresiva) elaborado preaviamente. Evitar 

la concentración de equipos en el mismo lugar. Se realizarán los trabajos solo en horario diurno, 

considerando que en el día la aceptación del nivel de ruido es más alta respecto a la noche.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante acústico 

para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes de su 

utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar contarán con 

certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante acústico 

para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon. Se establecerán límites de velocidad para la 

circulación en el área de intervención.

Trabajos preliminares: 

Cercado y señalización                                 

del área de trabajo.

ACTIVIDADES 
COMPONENTES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 

AMBIENTALES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Demolición, corte y 

excavación (demolición de 

edificaciones, corte y 

demolición de pavimento 

en zona de tanques 

tuberías e instalaciones 

eléctricas, excavación en 

zona de tanques tuberías 

e instalaciones eléctricas).

Alteración de la calidad del aire por emisiones de los 

escapes de los equipos motorizados utilizados.
Emisión de gases

Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los vehículos motorizados. 

Aire 

Generación de ruido

Alteración de los niveles base del ruido debido                                                  

a las vibraciones por los equipos empleados                                     

en los trabajos de demolición.
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- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área destinada 

para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se 

instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 

900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los días, mediante el 

Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Una parte los residuos generados producto de la actividad de demolición serán almacenados 

(sacos de material resistente) sobre la losa de concreto, en un área delimitada y señalizada, tal 

que cumpla con los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA 

y Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA con la finalidad de que ellos sean reutilizados en el 

relleno de las excavaciones. Corresponde señalar que los sacos serán cubiertos con un plástico 

a fin de que se evite la dispersión de polvo.

- El desmonte restante será transportado mediante una EO-RS autorizada y posteriormente sean 

dispuestos en un relleno de seguridad. Serán almacenados temporalmente dentro de la zona de 

trabajo y cubierta con plástico (para evitar polvo fugitivo) por un periodo no mayor a 5 días.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los contenedores 

herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para que 

posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro autoritativo del 

MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera semestral, la 

frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Demolición, corte y 

excavación (demolición de 

edificaciones, corte y 

demolición de pavimento 

en zona de tanques 

tuberías e instalaciones 

eléctricas, excavación en 

zona de tanques tuberías 

e instalaciones eléctricas).

- Alteración de la calidad del suelo por el desmonte                                                                      

producto de las excavaciones y demolición.                                                                             

- Alteración de la calidad del suelo producto del                                    

derrame de combustibles o lubricantes. 

Generación de 

residuos sólidos
Suelo
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Aire Calidad de Aire Alteración de la calidad del aire por la desgasificación.

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que pudieran producir emisiones. Previo 

a los trabajos de limpieza y desgasificación se deberá trasegar la mayor cantidad del 

combustible dejando solo un mínimo remanente. Para la desgasificación se empleará gas 

inerte y/o vapor de agua. En todo momento, con un explosímetro, se realizarán mediciones 

a fin de evitar la formación de mezclas explosivas que pueden afectar al personal y 

desencadenas en un amago de incendio.

- La gestión de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1278, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N°014-2017-MINAM.

- Para realizará la segregación residuos sólidos domésticos (no peligrosos) en un área 

destinada para ello, la cual estará aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada 

donde se instalarán los contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores 

según la NTP 900.058 (2019), para que posteriormente estos sean recogidos, todos los 

días, mediante el Servicio Municipal de Recolección de Residuos.

- Se realizará la segregación de los residuos peligrosos en un área adecuada, la cual estará 

aislada del suelo mediante una losa de concreto y techada donde se instalarán los 

contenedores herméticos rotulados y diferenciados por colores según la NTP 900.058, para 

que posteriormente estos sean transportados por una EO-RS inscrita en el registro 

autoritativo del MINAM para luego ser dispuestos en un relleno de seguridad de manera 

semestral, la frecuencia puede variar en función a la cantidad acumulada.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Limpieza, desgasificación 

de los tanques, bombas y 

tuberías.
Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, 

trapos impregnados con combustibles, etc. 

Generación de 

residuos sólidos
Suelo
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Los equipos y maquinarias serán sometidos a mantenimiento y/o inspección técnica antes 

de su utilización a fin que se encuentren en buenas condiciones. Los vehículos a utilizar 

contarán con certificado de inspección técnica vehicular (inspección favorable) a fin de 

reducir el nivel de ruido.

El área de trabajo contará con un cerco perimétrico que cumplirá la función de aislante 

acústico para mitigar la afectación a los niveles de ruido ambiental.

Se prohibirá y controlará el uso de sirenas o claxon. Se establecerán límites de velocidad 

para la circulación en el área de intervención.

Socioeconómico
Generación de 

empleo temporal
Incremento del nivel de empleo (temporal). Se capacitará e incentivará al personal (impacto positivo).

Retiro de los tanques, 

bombas y tuberías.

Alteración de los niveles base del ruido por operación                               

de los vehículos motorizados. 
Generación de ruidoAire 

 

 

En caso que, durante la ejecución de las actividades propuestas, se encontrara alguna afectación al componente suelo (presencia de hidrocarburos) se incorporará acciones 

o medidas tales como:  

i) Realizar un levantamiento técnico (inspección organoléptica) al componente suelo.  

ii) De advertirse indicios o evidencias de afectación del suelo, se procederá a retirar el mismo a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 

iii) Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el área donde se realizó el retiro, se realizará un muestreo (en al menos un punto) en el área y se comparará 

los resultados obtenidos con los parámetros asociados a la actividad de comercialización de hidrocarburos, en función a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para suelo, aprobados por el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, en caso corresponda, en función a la línea base ambiental. 

iv) En el supuesto que los resultados obtenidos superen los ECA para suelo, se continuará con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el cumplimiento de los ECA 

para suelo. 
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j) Modificación o Actualización del programa de monitoreo (componente, frecuencia, 

ubicación, parámetros y norma a cumplir), en caso corresponda. 

Descripción del Programa de Monitoreo Aprobado con R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH 

Mediante R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio para el 

proyecto de “Modificación de la Estación de Servicios”, en donde también se aprueba la 

modificación del programa de monitoreo ambiental, el cual se resumen a continuación: 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL APROBADO 

Punto 

Coordenadas UTM 

WGS 84 Ubicación Frecuencia Parámetro Norma 

Norte Este 

Calidad de aire 

Aire 1 8 642 207 294 495 
Cerca a la isla de 

seguridad (barlovento) 

Anual 
Benceno 

(C6H6) 

Decreto 

Supremo N° 

003-2017-

MINAM / 

Decreto 

Supremo N° 

010-2019-

MIANM 

Aire 2 8 642 284 294 572 
Cerca al cerco perimétrico 

e isla 11 (sotavento) 

Ruido 

Ruido 

1 
8 642 302 294 543 

Cerca del tanque de GLP 

y el cerco perimétrico 

Trimestral 

dB (A) – 

LAeqT 

(diurno y 

nocturno) 

Zona 

Comercial 

Decreto 

Supremo N° 

085-2003-

PCM 
Ruido 

2 
8 642 273 294 504 

En el jardín, cerca del 

cuarto de máquinas 

Fuente: Cuadro N° 12 del Informe Final de Evaluación N° 054-2021-MINEM-DGAAH/DEAH 

aprobado por R.D. N° 037-2021-MINEM/DGAAH. 

Actualización del programa de Monitoreo 

No se propone la actualización del programa de monitoreo aprobado con R.D. N° 037-2021-

MINEM/DGAAH. 

Justificación de mantener los Puntos de Monitoreo de la Calidad de Aire  

Puntos Justificación de mantener los puntos de monitoreo de aire 

A1 

El punto A1 se localiza lejos de las áreas clasificadas como peligrosas, así como de la 

zona de circulación. El viento presenta una dirección predominante de “Suroeste a 

Noreste”, por lo que se ubica este punto A1 (barlovento) en función de esta dirección. 

A2 

El punto A2 se localiza lejos de las áreas clasificadas como peligrosas, así como de la 

zona de circulación. El viento presenta una dirección predominante de “Suroeste a 

Noreste”, por lo que se ubica este punto A1 (barlovento) en función de esta dirección. 
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Justificación de mantener los Puntos de Monitoreo de Ruido 1 y Ruido 2 

Puntos Justificación de mantener los puntos de monitoreo de aire 

R1 

El punto R1 se localiza cerca de las fuentes (bomba de GLP) con el fin de asegurar 

una correcta evaluación, en una zona libre de obstáculos y alejado de la zona de 

circulación vehicular. 

R2 

El punto R2 se localiza cerca de las fuentes (cuarto de máquinas) con el fin de 

asegurar una correcta evaluación, en una zona libre de obstáculos y alejado de la zona 

de circulación vehicular. 

 

k) Incorporación, Actualización o Modificación del Plan de Contingencias para el proyecto de 

modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica, en caso corresponda. 

La Estación de Servicios está en funcionamiento y cuenta con Instalaciones de Combustibles 

Líquidos y GLP. No se está incluyendo un nuevo sistema.  

La Estación de Servicios cuenta con un Plan de Contingencias, el cual fue aprobado por el 

Osinergmin previo a la emisión de la Ficha de Registro N° 21358-056-290816. 

PLAN DE CONTINGENCIAS (NIVEL CONCEPTUAL) 

INTRODUCCIÓN 

La Estación de Servicios contará con un Plan de Contingencias contra incendios y desastres, con la 

finalidad de prevenir, afrontar, reducir y controlar cualquier situación de emergencia en el local y 

bienes, en el menor tiempo posible, con la mayor coordinación, sincronización y el menor riesgo 

del personal involucrado. 

El Plan contendrá los lineamientos administrativos y operativos bien definidos, de manera que 

todo el personal, previo conocimiento de estas pautas, pueda desempeñarse eficientemente en 

cualquier emergencia que se presente (accidentes de tránsito en el área de las instalaciones, 

derrame o fuga de combustibles, explosiones, incendios, etc.) Estos planes conllevan 

responsabilidades para su control efectivo, y para contar con medios eficaces para manejar dichas 

situaciones. 

Los efectos posibles de estas situaciones pueden ser numerosos y entre ellos son: pérdidas de 

vidas, incapacidad de personas y exposición al riesgo de la sociedad. 

OBJETIVOS  

Los objetivos del Plan de Contingencias están basados en el cumplimiento de lo siguiente: 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la unidad operativa. 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a terceros. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 
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• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra unidad 

operativa por afectación a su infraestructura. 

• Capacitar permanentemente a todo el personal en prevención de riesgos y entrenamientos en 

acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. 

• Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la 

contingencia. 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS (RESULTANTE) 

EXTINTORES TIPO ABC DE PQS 

Edificación (área comercial y servicios complementarios): 

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor es de múltiple propósito 

del tipo ABC de PQS, estarán colocados de la siguiente manera:  

• Uno (01) por la tienda. 

• Uno (01) por el depósito de tienda. 

• Uno (01) por la oficina. 

• Dos (02) por el locatario N° 1. 

• Uno (01) por el locatario N° 2. 

• Uno (01) por el locatario N° 3. 

• Dos (02) por el restaurante. 

Sistema de Combustibles Líquidos y GLP:  

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor es de múltiple propósito 

del tipo ABC de PQS, estarán colocados de la siguiente manera: 

• Uno (01) por la Isla N° 2; rating de extinción con certificación UL no menor a 20A:80BC. 

• Uno (01) por la Isla N° 5; rating de extinción con certificación UL no menor a 20A:80BC. 

• Uno (01) por la Isla N° 10; rating de extinción con certificación UL no menor a 20A:80BC. 

• Uno (01) por la zona de tanques (por la izquierda); rating de extinción con certificación UL 

no menor a 20A:80BC. 

• Uno (01) por la zona de tanques (por la derecha); rating de extinción con certificación UL no 

menor a 20A:80BC. 

Se tendrá un (01) extintor rodante de 50 kg tipo ABC de PQS y rating de extinción certificado UL 

no menor a 40A:240BC, cerca al tanque de GLP. 

EXTINTORES DE CO2 

Se contará con extintores de dióxido de carbono (CO2) de 7 kg de capacidad: 

• Uno (01) por el cuarto de tableros eléctricos. 
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DETECTORES DE HUMO, TEMPERATURA Y MOVIMIENTO 

Detectores de Humo:  

• Tres (03) por la tienda. 

• Uno (01) por el depósito de tienda. 

• Uno (01) por la oficina.  

• Dos (02) por el locatario N° 1. 

• Dos (02) por el locatario N° 2. 

• Dos (02) por el locatario N° 3. 

• Dos (02) por el restaurante. 

Detectores de Temperatura:  

• Uno (01) por el cuarto de tableros eléctricos. 

• Uno (01) por la bóveda. 

Detectores de Movimiento: 

• Dos (02) por la bóveda.  

DETECTORES DE FUGA DE CO.LI.  

Se contarán con detectores de fuga que indican automáticamente fallas de la tubería con fuga de 

por lo menos 3 galones por hora (gph) (11.4 litros por hora [lph]) a una presión de 10 psi. 

• Uno (01) por cada bomba de despacho (en el manhole de los tanques, total 08).  

VÁLVULA DE SOBRELLENADO 

Cada uno de los compartimientos de los tanques para almacenamiento de combustibles líquidos 

contará con válvula de sobrellenado. 

• Uno (01) por cada compartimiento de los tanques (total 08).  

VÁLVULAS DE CIERRE DE EMERGENCIA CONTRA IMPACTO 

Los dispensadores contarán con válvulas de cierre de emergencia contra impacto. 

• Uno (01) por cada línea de despacho (debajo de los dispensadores, total 27).  

DETECTORES DE FUGA DE GAS 

Sistema GLP:  

• Uno (01) en la descarga de GLP. 

• Uno (01) en la bomba de GLP. 

• Uno (01) en cada dispensador de GLP (total 02).  
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PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA 

• Un (01) por la fachada de la edificación (por la izquierda). 

• Un (01) cerca del tanque del GLP (por la izquierda). 

BALDES Y CILINDROS CON ARENA  

• Uno (01) balde por cada isla de combustibles líquidos (total 09).  

• Un (01) cilindro en el patio de maniobras. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Uno (01) por la oficina. 

• Uno (01) por el locatario N° 1. 

• Uno (01) por el locatario N° 2. 

• Uno (01) por el restaurante. 

SERVICIO EXTERNO 

Estará conformado por los equipos y facilidades brindados por la Compañía de Bomberos cercana 

a la localidad. Previo al inicio de las operaciones, se coordinará con la Compañía de Bomberos 

informándoles acerca de los trabajos que se van a realizar y de los servicios que brindará la 

Estación de Servicios.  

l) Incorporación, Actualización o Modificación del Estudio de Riesgo para el proyecto de 

modificación, ampliación y/o una mejora tecnológica, en caso corresponda. 

La Estación de Servicios está en funcionamiento y cuenta con Instalaciones de Combustibles 

Líquidos y GLP. No se está incluyendo un nuevo sistema.  

La Estación de Servicios cuenta con un Estudio de Riesgos, el cual fue aprobado por el 

Osinergmin previo a la emisión de la Ficha de Registro N° 21358-056-290816. 

ESTUDIO DE RIESGOS (NIVEL CONCEPTUAL) 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de riesgo es el proceso de estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse bajo ciertas condiciones, obteniendo información necesaria para que los responsables de 

un proyecto estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

las medidas preventivas pertinentes. En tal sentido, mediante el análisis de riesgo se determina que 

tan segura es una instalación. 

El proceso de análisis de riesgo consiste en identificar primero las deficiencias que son causa de 

riesgo. Luego se hace una estimación del riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si  
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del análisis se deduce que el riesgo no es tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión. Si del análisis se deduce que el riesgo no es tolerable, entonces es necesario 

controlar el riesgo. Si del análisis de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, entonces se deberá controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

ALCANCES  

El análisis de riesgo que se realiza se circunscribe solamente a los riesgos mayores, es decir, a 

aquellos riesgos que una vez que se materializan en accidentes comprometen la vida o salud de los 

trabajadores, clientes, vecinos, bienes, maquinarias de la instalación y al medio ambiente. 

METODOLOGIA 

Se emplea la metodología denominada Análisis Preliminar de Riesgos, según lo descrito en la 

“NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidentes” elaborado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

Los objetivos del método son: 

• Identificar aquellos elementos (internos y externos) de los cuales se sospecha la posibilidad 

de originar riesgo y accidentes. 

• Estudiar dichos elementos de manera detallada. 

• Proponer medidas concretas para aumentar la confiabilidad de los elementos antes 

mencionados para reducir los riesgos asociados a los elementos en forma prioritaria. 

• Proponer medidas para mitigar efectos. 

Las ventajas de este método es que es simple y apropiado para causas directas. Es idóneo para 

instalaciones y procesos en etapas de desarrollo y en proyecto, como es el presente caso. 

m) Plan de Abandono a nivel conceptual de las actividades y componentes propuestas del ITS. 

Una vez que la Estación de Servicios haya decidido finalizar sus actividades, se comunicará 

oficialmente a las autoridades correspondientes: MEM, OSINERGMIN y OEFA.  

El titular de la Estación de Servicios presentará el Plan de Abandono al MEM para la evaluación y 

aprobación correspondiente, la misma que será remitida a la OEFA (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental) para el cumplimiento del abandono. 

Una vez aprobado el Plan de Abandono por parte del MEM; la Estación de Servicios estará en 

condiciones de iniciar el abandono de acuerdo con los procedimientos detallados y plazo 

establecido en dicho plan.  
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Plan de Abandono  

Se elaborará para dar por terminada todas las actividades y se abandonen las áreas y componentes 

propuestos del ITS. 

Marco Conceptual 

• Preliminares 

Se suspenderá la comercialización de combustibles líquidos, se realizará el corte de energía 

eléctrica, se recuperará el combustible remanente. Se señalizará e instalará la malla y/o cerco 

de seguridad. 

• Demolición de edificaciones, corte y demolición de pavimento en zona de tanques 

tuberías e instalaciones eléctricas, excavación en zona de tanques tuberías e 

instalaciones eléctricas. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento. Para la demolición de 

la edificación y pavimento se emplearán martillos neumáticos: maquinaria pesada (bob cat) y 

rotomartillo. La excavación será realizada con maquinaria pesada (bob cat) y algunas zonas 

de difícil acceso con herramientas manuales.  

• Desmontaje y traslado de equipos, tuberías y elementos auxiliares   

- Se debe considerar el empleo de personal, herramientas, equipos y maquinaria adecuados 

para el desmontaje y traslado de los equipos y elementos auxiliares que serán retirados. 

- Las tuberías ((libres de hidrocarburos) permanecerán en el establecimiento por un periodo 

no mayor a 5 días, serán comercializadas con una empresa EO-RS. 

• Reacondicionamiento de Áreas Afectadas 

- Al terminar con el plan de abandono; toda la tierra y/o arena que hayan sido afectada con 

hidrocarburos (de ser el caso) serán removidas. Se limpiará el lugar, se rellenará y 

compactará la parte desenterrada y finalmente se dará el acabado que sea requerido. 

- La restauración del lugar consistirá en todo el trabajo que se requiere para su uso futuro 

deseado. 

• Manejo y disposición final de residuos  

Los residuos serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) 

para luego entregarlos a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para su 

manejo y disposición final en un relleno de seguridad, de acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 



 

ESTACIÓN DE SERVICIOS CON                                                                  

GASOCENTRO DE GLP “PANSUR” 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO 

N° Página: 76 de 77 

N° Revisión: 1 

Fecha: 21-11-21 

 

 

Fecha de Emisión Elaboración Revisión Aprobación 

21-11-21 RWCB RWCB JCGV 

 

 

Plan de Abandono Parcial 

Se elaborará para el abandono de determinadas áreas o instalaciones del total de las actividades y 

componentes propuestos del ITS (islas, tanques, tuberías, etc.) 

Marco Conceptual 

• Preliminares 

Se suspenderá la comercialización de combustibles líquidos, se realizará el corte de energía 

eléctrica, se recuperará el combustible remanente. Se señalizará e instalará la malla y/o cerco 

de seguridad. 

• Demolición de edificaciones, corte y demolición de pavimento en zona de tanques 

tuberías e instalaciones eléctricas, excavación en zona de tanques tuberías e 

instalaciones eléctricas. 

Empleando cortadora eléctrica se realizarán los cortes del pavimento. Para la demolición de 

la edificación y pavimento se emplearán martillos neumáticos: maquinaria pesada (bob cat) y 

rotomartillo. La excavación será realizada con maquinaria pesada (bob cat) y algunas zonas 

de difícil acceso con herramientas manuales.  

• Desmontaje y traslado de equipos, tuberías y elementos auxiliares  

- Se debe considerar el empleo de personal, herramientas, equipos y maquinaria adecuados 

para el desmontaje y traslado de los equipos y elementos auxiliares que serán retirados. 

- Las tuberías ((libres de hidrocarburos) permanecerán en el establecimiento por un periodo 

no mayor a 5 días, serán comercializadas con una EO-RS. 

• Reacondicionamiento de Áreas Afectadas 

- Al terminar con el plan de abandono parcial; toda la tierra y/o arena que hayan sido 

afectada con hidrocarburos (de ser el caso) serán removidas. Se limpiará el lugar, se 

rellenará y compactará la parte desenterrada y finalmente se dará el acabado que sea 

requerido. 

- La restauración del lugar consistirá en todo el trabajo que se requiere para su uso futuro 

deseado. 

• Manejo y disposición final del residuo  

- Los residuos serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del 

establecimiento) para luego entregarlos a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

(EO-RS) para su manejo y disposición final en un relleno de seguridad, de acuerdo al 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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n) Conclusiones del ITS afirmando encontrarse en uno de los supuestos señalados en el artículo 

40 del Decreto Supremo Nº 039-2014-EM. 

Se concluye que las modificaciones de componentes auxiliares de la Estación de Servicios 

generarán impactos ambientales no significativos, dando cumplimiento a lo dispuesto en: 

- Artículo 40° “De las modificaciones de componentes, ampliaciones y las mejoras tecnológicas 

con impactos ambientales no significativos” del D.S. 039-2014-EM “Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, modificado por el D.S. N° 005-

2021-EM. 

- Ítem 4.1 Actividad de Comercialización a través de Establecimientos de Venta al Público de 

Hidrocarburos del Anexo N° 1 “Criterios Técnicos para la Evaluación de Modificaciones, 

Ampliaciones en las Actividades de hidrocarburos y mejoras tecnológicas con impactos no 

significativos, respecto de actividades que cuenten con certificación ambiental” de la R.M.    

Nº 159-2015-MEM/DM (concordante con el anexo N° 1 del D.S. N° 039-2014-EM). 

- Anexo Nº 2 de la R.M. Nº 159-2015-MEM/DM “Criterios Técnicos de Contenido del Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS), para las actividades de comercialización a través de 

Establecimientos de Venta al Público de Hidrocarburos”. 
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FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LAMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

MONITOREO - VISTA "A" (APROBADO)

M-01A

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. J.G.V.

VISTA EN PLANTA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL 

ESC: 1/500

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRIMER PISO

VER VISTA "A"

DISTRIBUCIÓN GENERAL

PRIMER PISO

VISTA "A"

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

APROBACIÓN DEL ITS

S

E

N

T

I
D

O

 
D

E

L

 
V

I
E

N

T

O

N
.M
.

NOTA:
COORDENADAS UTM
SISTEMA DE REFERENCIA
UTILIZADO:  WGS 84.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGIA

LEYENDA

N.M.

PUNTO DE

MONITOREO DE

RUIDO

PUNTO DE MONITOREO DE

CALIDAD DE AIRE

DIRECCION

PREDOMINANTE

DEL VIENTO

NORTE

MAGNETICO

A

R

RUIDO 1

NORTEESTE

PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO

COORDENADAS UTM

PUNTO ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

NORTEESTE

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS UTM

PUNTO

AIRE 2

ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

A

R

(Barlovento y Sotavento) 

RUIDO 2

R

AIRE 1

A

8 642 207.00 N294 495.00 E

(VER PLANO M-01B)

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

CERCA DEL CERCO PERIMÉTRICO

(SOTAVENTO)

E ISLA N° 11 DE Co.Li.

CUARTO DE MÁQUINAS

EN EL JARDÍN, CERCA DEL

CERCA DE LA ISLA DE SEGURIDAD

(BARLOVENTO)

8 642 284.00 N294 572.00 E

EL CERCO PERIMÉTRICO

CERCA DEL TANQUE DE GLP Y

(VER PLANO M-01B)

PERÍMETRO ACTUAL

(APROBADO)

LEYENDA

8 642 302.00 N294 543.00 E

8 642 273.00 N294 504.00 E
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FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LAMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

MONITOREO - VISTA "B" (APROBADO)

M-01B

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. C.G.A.

VISTA EN PLANTA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL 

ESC: 1/500

VER VISTA "B"

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRIMER PISO

VISTA "B"

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL SEGUNDO PISO

VISTA "B"

DISTIBUCIÓN GENERAL

PRIMER Y

SEGUNDO PISO

APROBACIÓN DEL ITS

NOTA:
COORDENADAS UTM
SISTEMA DE REFERENCIA
UTILIZADO: WGS 84.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGIA

LEYENDA

N.M.

PUNTO DE

MONITOREO DE

RUIDO

PUNTO DE MONITOREO DE

CALIDAD DE AIRE

DIRECCION

PREDOMINANTE

DEL VIENTO

NORTE

MAGNETICO

A

R

(Barlovento y Sotavento) 

S

E

N

T

I
D

O

 
D

E

L

 
V

I
E

N

T

O

N
.M
.

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

RUIDO 1

NORTEESTE

PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO

COORDENADAS UTM

PUNTO ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

NORTEESTE

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS UTM

PUNTO

AIRE 2

ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

A

R

RUIDO 2

R

AIRE 1

A

8 642 207.00 N294 495.00 E

(VER PLANO M-01A)
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L.P.

EE.SS

1.00

CANAL

PP

ESC.1/250

CORTE B-B

CALLE RURAL

ESC.1/250

CORTE A-A

 CARRETERA PANAMERICANA SUR

LOSA

6.601.00

VEREDA TERRENO NATURAL LATERAL

BERMA

2.40 15.27 2.35 9.65 5.30

PISTA
CENTRAL

BERMA

TERRENO NATURALLATERAL

BERMA

17.672.359.65

PISTA

EE.SS. L.P.

2.40

V

ESC.1/250

SECCION VIAL  NORMATIVA :

  CARRETERA PANAMERICANA SUR

L.P.

2.00 3.00 7.20 3.00 21.40 3.00 10.80 1.20 12.00 2.402.003.007.203.0021.403.0010.801.20

J E PS B

SL

PPB B SC B PP B

SL

B PS E J V

L.P.

120.00

PLANO DE UBICACIÓN

ESC. 1/500

ESC. 1/5000

PLANO DE SITUACIÓN

CUADRO DE DATOS TOPOGRÁFICOS

VÉRTICE LADO DIST. ESTE NORTE

118.18 294 460.00 8 642 225.00

58.00

94.97

59.00

C C - D

D D - E

B B - C

A A - B

104.18E E - F

102.90F F - A

294 537.25 8 642 314.43

294 575.83 8 642 359.12

294 650.06 8 642 299.88

294 613.86 8 642 254.53

294 548.86 8 642 173.10

NOTA:

COORDENADAS UTM

SISTEMA DE REFERENCIA

UTILIZADO: WGS 84.

TECHO ALIGERADO

TECHO METÁLICO

TECHO LIVIANO

PRIMER PISO

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

LEYENDA

TECHO LIVIANO

PRIMER PISO

N.M.

N.M.

FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LÁMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

UBICACIÓN Y SITUACIÓN (APROBADO)

U-01

INDICADA GNC-PR-002

C.P. C.G.A. R.C.B.

LIMA

LIMA

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA

N° DEL INMUEBLE

MANZANA

LOTE

---

:

:

:

:

:

:

:

:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA

ZONIFICACIÓN

:

:

LURIN

---

---

R-5 / C-3 Y C-5

III

---

SUBLOTE : ---

CARRETERA PANAMERICANA SUR 

KILÓMETRO : 30

14 - 01 - 21

MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

"PANSUR"

PANAMERICANA SUR km 30 - PARCELA B21, PARCELA B21 A1,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN,

 PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

14 DE ENERO DEL 2021

APROBACIÓN DEL ITS
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FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LÁMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

ÁREAS DE INFLUENCIA

AI-01AV

INDICADA GNC-PR-002

C.P. C.G.A. R.C.B.

APROBACIÓN DEL ITS

N.M.

NOTA:

COORDENADAS UTM

SISTEMA DE REFERENCIA

UTILIZADO: WGS 84.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

LEYENDA

ESC. 1/500

ÁREAS DE INFLUENCIA 

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

16 DE OCTUBRE DEL 2019

16 - 10 - 19

CUADRO DE DATOS TOPOGRÁFICOS

VÉRTICE LADO DIST. ESTE NORTE

118.18 294 460.00 8 642 225.00

58.00

94.97

59.00

C C - D

D D - E

B B - C

A A - B

104.18E E - F

102.90F F - A

294 537.25 8 642 314.43

294 575.83 8 642 359.12

294 650.06 8 642 299.88

294 613.86 8 642 254.53

294 548.86 8 642 173.10

NOTA:

PLANO APROBADO CON LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 464-2015-MEM/DGAAE
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AUTOPISTA PANAMERICANA SUR ( 30 KM )

                              A LIMA

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRIMER PISO

ESCALA 1/100

NOTA:

COORDENADAS UTM

SISTEMA DE REFERENCIA

UTILIZADO: WGS 84.

NORTE (Y)

PUNTO

G1

G2

CR1

CR2

PUNTOS DE MONITOREO  EN COORDENADAS

 UTM- WGS 84 DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO

SOTAVENTO

BARLOVENTO 8'642,272.00294,507.00

294,524.00 8'642,256.00

294,508.00
8'642,211.00

294,517.00
8'642,223.00

PUNTOS DE MONITOREO

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

NORTE MAGNETICO

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO

G

CR

CAPACIDAD

 (GALONES)

N° COMPART.
N° TANQUE

3

CAPACIDAD Y PRODUCTO POR TANQUE

DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

1

2

PRODUCTOS

G90

G95

4,000

1

2

4,000

1

DB5 8,000
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4,000
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2
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ESCALA 1/100

FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LAMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

MONITOREO APROBADO

M-01AV

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. C.G.A.

APROBACIÓN DEL ITS

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

20 DE JUNIO DEL 2019

20 - 06 - 19

PERÍMETRO

DE LA ESTACIÓN

LEYENDA

NOTA:

PLANO APROBADO CON LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 469-2018-MEM/DGAAE
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FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LAMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

MONITOREO - VISTA "A" (PROPUESTO)

M-01AP

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. J.G.V.

VISTA EN PLANTA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL 

ESC: 1/500

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRIMER PISO

VER VISTA "A"

DISTRIBUCIÓN GENERAL

PRIMER PISO

VISTA "A"

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01B_MONITOREO- VISTA B

APROBACIÓN DEL ITS

S

E

N

T

I
D

O

 
D

E

L

 
V

I
E

N

T

O

N
.M
.

NOTA:
COORDENADAS UTM
SISTEMA DE REFERENCIA
UTILIZADO:  WGS 84.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGIA

LEYENDA

N.M.

PUNTO DE

MONITOREO DE

RUIDO

PUNTO DE MONITOREO DE

CALIDAD DE AIRE

DIRECCION

PREDOMINANTE

DEL VIENTO

NORTE

MAGNETICO

A

R

RUIDO 1

NORTEESTE

PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO

COORDENADAS UTM

PUNTO ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

NORTEESTE

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS UTM

PUNTO

AIRE 2

ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

A

R

(Barlovento y Sotavento) 

RUIDO 2

R

AIRE 1

A

8 642 207.00 N294 495.00 E

(VER PLANO M-01B)

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

CERCA DEL CERCO PERIMÉTRICO

(SOTAVENTO)

E ISLA N° 11 DE Co.Li.

CUARTO DE MÁQUINAS

EN EL JARDÍN, CERCA DEL

CERCA DE LA ISLA DE SEGURIDAD

(BARLOVENTO)

8 642 284.00 N294 572.00 E

EL CERCO PERIMÉTRICO

CERCA DEL TANQUE DE GLP Y

(VER PLANO M-01B)

PERÍMETRO ACTUAL

(APROBADO)

LEYENDA

8 642 302.00 N294 543.00 E

8 642 273.00 N294 504.00 E

16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LAMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

MONITOREO - VISTA "B" (PROPUESTO)

M-01BP

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. C.G.A.

VISTA EN PLANTA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL 

ESC: 1/500

VER VISTA "B"

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

VER CONTINUACIÓN EN PLANO: M-01A_MONITOREO- VISTA A

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL PRIMER PISO

VISTA "B"

ESCALA: 1/100

DISTRIBUCIÓN GENERAL SEGUNDO PISO

VISTA "B"

DISTIBUCIÓN GENERAL

PRIMER Y

SEGUNDO PISO

APROBACIÓN DEL ITS

NOTA:
COORDENADAS UTM
SISTEMA DE REFERENCIA
UTILIZADO: WGS 84.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGIA

LEYENDA

N.M.

PUNTO DE

MONITOREO DE

RUIDO

PUNTO DE MONITOREO DE

CALIDAD DE AIRE

DIRECCION

PREDOMINANTE

DEL VIENTO

NORTE

MAGNETICO

A

R

(Barlovento y Sotavento) 

S

E

N

T

I
D

O

 
D

E

L

 
V

I
E

N

T

O

N
.M
.

MODIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR "PANSUR"

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

RUIDO 1

NORTEESTE

PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO

COORDENADAS UTM

PUNTO ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

NORTEESTE

PUNTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

COORDENADAS UTM

PUNTO

AIRE 2

ZONA 18L - WGS 84UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

A

R

RUIDO 2

R

AIRE 1

A

8 642 207.00 N294 495.00 E

(VER PLANO M-01AP)

CERCA DEL CERCO PERIMÉTRICO

(SOTAVENTO)

E ISLA N° 11 DE Co.Li.

CUARTO DE MÁQUINAS

EN EL JARDÍN, CERCA DEL

CERCA DE LA ISLA DE SEGURIDAD

(BARLOVENTO)

8 642 284.00 N294 572.00 E

EL CERCO PERIMÉTRICO

CERCA DEL TANQUE DE GLP Y

8 642 302.00 N294 543.00 E

PERÍMETRO ACTUAL

(APROBADO)

LEYENDA

8 642 273.00 N294 504.00 E

16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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J

L.P.

EE.SS

1.00

CANAL

PP

ESC.1/250

CORTE B-B

CALLE RURAL

ESC.1/250

CORTE A-A

 CARRETERA PANAMERICANA SUR

LOSA

6.601.00

VEREDA TERRENO NATURAL LATERAL

BERMA

2.40 15.27 2.35 9.65 5.30

PISTA
CENTRAL

BERMA

TERRENO NATURALLATERAL

BERMA

17.672.359.65

PISTA

EE.SS. L.P.

2.40

V

ESC.1/250

SECCION VIAL  NORMATIVA :

  CARRETERA PANAMERICANA SUR

L.P.

2.00 3.00 7.20 3.00 21.40 3.00 10.80 1.20 12.00 2.402.003.007.203.0021.403.0010.801.20

J E PS B

SL

PPB B SC B PP B

SL

B PS E J V

L.P.

120.00

PLANO DE UBICACIÓN

ESC. 1/500

ESC. 1/5000

PLANO DE SITUACIÓN

CUADRO DE DATOS TOPOGRÁFICOS

VÉRTICE LADO DIST. ESTE NORTE

118.18 294 460.00 8 642 225.00

58.00

94.97

59.00

C C - D

D D - E

B B - C

A A - B

104.18E E - F

102.90F F - A

294 537.25 8 642 314.43

294 575.83 8 642 359.12

294 650.06 8 642 299.88

294 613.86 8 642 254.53

294 548.86 8 642 173.10

NOTA:

COORDENADAS UTM

SISTEMA DE REFERENCIA

UTILIZADO: WGS 84.

TECHO ALIGERADO

TECHO METÁLICO

TECHO LIVIANO

PRIMER PISO

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

LEYENDA

TECHO LIVIANO

PRIMER PISO

N.M.

N.M.

FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

PLANO:

PROYECTO:

ESCALA:

UBICACIÓN:

LÁMINA:

FECHA: N° DE PROYECTO:

REV. POR REVISÓ APROBÓ FECHAEMITIDO PARA.

01

02

03

ARQUITECTURA

UBICACIÓN Y SITUACIÓN (PROPUESTO)

U-01P

INDICADA GNC-PR-002

C.P. R.C.B. C.G.A.

LIMA

LIMA

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA VÍA

N° DEL INMUEBLE

MANZANA

LOTE

---

:

:

:

:

:

:

:

:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA

ZONIFICACIÓN

:

:

LURIN

---

---

R-5 / C-3 Y C-5

III

---

SUBLOTE : ---

CARRETERA PANAMERICANA SUR 

KILÓMETRO : 30

MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

"PANSUR"

PANAMERICANA SUR km 30 - PARCELA B21, PARCELA B21 A1,

EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN,

 PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

APROBACIÓN DEL ITS 16 - 11 - 21

16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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